Ghelas

multigervizi

Report
Manutenzione Pubblica llluminazione
mese di dicembre 2018

Tipologia N.
Interventi su richieste U.R.P. 47
Interventi su richieste U.R.P. retroattive | 250
Interventi su richieste U.R.P. online 17
Interventi programmati 24
Interventi d'emergenza 15
Interventi in reperibilita 14
Interventi straordinari 9
Totale interventi 376

Per richiesta d'intervento in emergenza e/o
reperibilita si intende quella proveniente dal Settore
Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini,
che deve essere eseguita con priorita assoluta al
fine di tutelare la pubblica incolumita.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica llluminazione

richieste U.r.p. Report dicembre 2018

Er;; DATA Richiedente |Luogo Intervento Richiesta Dataint. T | ip. | N. Materiale utilizzato  $peci.
127207 03/12/18 Omissis Via Sicani Ricollocazione palo| 07/12/18 Competenza Settore LL.PP.
2| 127207 | 03/12/18 Omissis Via Ascoli N. 33 S‘I’;:::;:j";e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
3| 128209 | o05/12/18 Omissis Via Ascoli N. 33 S‘I’;t:;‘;g’;e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
4 127207 03/12/18 Omissis Via AtTeVaer;%?Jlgci Via S?;::;;Lo;e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
5| 127207 | 03/12/18 Omissis Via Atene N. 24 S‘I’;t:;;f;e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
6 127207 03/12/18 Omissis C/da Rabbito AIAS Zona al buio 07/12/18 Regolato timer.
7| 127207 03/12/18 Omissis C/da Rabbito AIAS Zona al buio 07/12/18 Intervento gia eseguito.
8| 128209 | 05/12/18 Omissis Via Atene N. 1-3 S‘I’;t::;:j";e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
o| 127027 | o03/12/18 Omissis Via Atene N. 1-3 S?;:::;g’;e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
10| 127207 03/12/18 Omissis Via Bramante Zona al buio 10/12/18 Intervento gia eseguito.
11| 127207 03/12/18 Omissis Via dei Carciofeti Zona al buio 10/12/18 Trattasi di impianto a pannelli solari.
12| 128209 05/12/18 Omissis Via delle Beconie Zona al buio 10/12/18 Impianto funzionate mancano n. 2 globi.
13| 127207 | o03/12/18 Omissis Via Sabbie d'oro Zona al buio 10/12/18 R;:ng;'t';op%?:’eo”sr;fg:’ocglgftg”if t‘;‘gj;t‘;%f\i'llt‘;a
14| 124699 | 11/12/18 Omissis Via Pistillo N. 4, S‘I’;t:;;f;e 12/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
15| 131340 | 12/12/18 Omissis Via Renda N. 7 S‘I’;:::;:j";e 13/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
16| 130165 | 10/12/18 Omissis Via Atene N. 1-3 S?;:::;g’;e 14/12/18 Intervento gia eseguito.
17| 130751 | 11/12/18 Omissis Via Avogadro N. 2 S‘I’;:::;:j";e 14/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
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18| 130165 | 10/12/18 Omissis Via Cicerone N. 152 S?;:::;g’;e 17/12/18 Competenza Enel
19| 127207 | 03/12/18 Omissis Via Gagini N. 31 S‘I’;:::;:j";e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
20| 127202 | 03/02/18 Omissis Via Monza N. 378 S?;:::;g’;e 1712118 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W
21| 131340 | 12/12/18 Omissis Via Renda N. 7 S‘I’;:::;:j";e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Sost. 1 Lampada Led 55 W
Sostituzione Sost. 1 Porta lampada E 40
22| 130851 11/12/18 Omissis Via Orcagna N. 24 lampada 17/12/18
P Mt. | 10 Cavo 3X2,5
Ripristino fase nel pozzetto d'ispezione, e
collegamamento dallo stesso alla plafoniera.
Sost. 1 Lampada Led 55 W
23| 130851 | 11/12/18 Omissis Via Juvara N. 26 Sostituzione 18/12/18 | sost. 1 Fusibile
lampada
Sost. 1 Porta fusibile
24| 130851 | 11/12/18 Omissis Via Eschilo N. 7 S‘I’;t:;;o;e 18/12/18 Competenza Enel
25| 127207 | o03/12/18 Omissis Via Aurelia N. 1 S‘I’;:::;:j";e 18/12/18 Punto luce funzionante
26| 127207 | 03/12/18 Omissis Via Fuga angolo Sostituzione 18/12/18 Intervento gia eseguito.
Via D. di Boninsegna lampada
27| 130165 | 10/12/18 Omissis Via Ligabue N. 119 S‘I’;:::;:j";e 18/12/18 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W
28| 131340 | 12/12/18 Omissis Via Manfredini angolo Sostituzione 18/12/18 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W
Via Bizet lampada
29| 131340 | 12/12/18 Omissis Via Manfredini N. 7 S‘I’;:::;:j";e 18/12/18 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W
30| 130851 | 11/12/18 Omissis Via Mendelshon 1° palo S‘I’;t:;;f;e 19/12/18 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W
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. . N Mt. 20 Cavo fror 3X2,5
31| 130165 | 10/12/18 Omissis Via Redi angolo Sostituzione 19/12/18 - . e -
Via Venezia lampada Sostituzione cavo tra i pozzetti d'ispezione perché
bruciato, ripristinato ultimo palo della villetta.
32| 129048 | 06/12/18 Omissis Via Eschilo N. 7 S‘I’;t:;;o;e 24/12/18 Competenza Enel
33| 131340 12/12/18 Omissis Via L. Cadorna S?;::;;:jo;e 24/12/18 Punto luce funzionante
34| 128209 | 05/12/18 Omissis Via Martorana N. 149 S?;:::;g’;e 24/12/18 Punto luce funzionante
35| 133251 | 17/12/18 Omissis Via Lecce N. 430 S‘I’;:::;:j";e 24/12/18 Intervento gia eseguito.
36| 133251 | 17/12/18 Omissis Piazza A. Moro S?;:::;g’;e 24/12/18 | Sost.| 1 Contattore 63 A
37| 131340 | 12112118 Omissis Via Scontrino N. 15 S‘I’;:::;:j";e 24/1218 | Sost.| 1 Lampada Led 35 W
38| 120048 | o06/12/18 Omissis Via Derna scalinata S‘I’;t:;;g’;e 24/12/18 Intervento gia eseguito.
39| 133251 17/12/18 Omissis Via D. di Boninsegna S?;::;;:jo;e 24/12/18 Intervento gia eseguito.
40( 133251 17/12/18 Omissis Via L. Loria Zona al buio 24/12/18 Impianto sotto controllo per una fase in corto.
41 129048 06/12/18 Omissis C/da Rabbito AIAS Zona al buio 24/12/18 Intervento gia eseguito.
Sost. 1 Lampada Led 55 W
42| 120048 | o06/12/18 Omissis Via S. Giorgio N. 6 Sostituzione 27/12/18 | sost. 1 Fusibile
lampada
Sost. 1 Porta lampada E 40
43| 129048 | 06/12/18 Omissis Via Juvara N. 24 S‘I’;:::;:j";e 27/1218 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W
Sostituzione Sost. 1 Fusibile
44 127027 03/12/18 Omissis Via Portuense N. 29 lampada 27/12/18
b Sost. 1 Porta lampada E 40
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45| 131340 | 1212118 Omissis Via Leoncavallo angolo | Sostituzione 27112118 | Sost. Conchiglia palo Piccola
Via Parnaso lampada
46| 130851 | 11/12/18 Omissis Via Bonfratelli N. 13 S‘I’;:::;:j";e 27/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
Sost. Lampada Led 55 W
47| 130851 | 11/12118 Omissis Via S. Carlo N. 45 Sostituzione 27/12/18 | Sost. Fusibile
lampada
Sost. Porta lampada E 40
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richieste U.r.p. retroattive

Report dicembre 2018

Prot. I I . . . - R

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Dataint. T | ip.| N. Materiale utilizzato  $pec.

1| 123002 | 221118 Omissis Via Butera lato dx R";ﬂf‘;‘:n"’i‘;:‘;”e 03/12/18 Competenza Settore LL.PP.

2| 123002 | 22/11/18 Omissis Via Pignatelli N. 124 R";?;%%?:g”e 03/12/18 Competenza Settore LL.PP.

3| 123092 22/11/18 Omissis Via Berzelius Zona al buio 04/12/18 Intervento gia eseguito.

4| 123002 | 22/11/18 Omissis Via D. di Boninsegna Sostituzione 06/12/18 | Sost.| 1 Lampada Led 55 W

N. 28 lampada

5| 118130 | 08/11/18 Omissis Via Gagini N. 12 Scl’asrt::;:;’;e 06/12/18 Punto luce funzionante

6| 121731 | 19/11/18 Omissis Via Gagini N. 8 Scl’;r:f:;:;’;e 06/12/18 Punto luce funzionante

7| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Fidia N. 26 Scl’asrt::;:;’;e 06/12/18 Intervento gia eseguito.

8| 123002 | 22/11/18 Omissis Via Serpotta N. 68 Scl’;r:f:;:;’;e 06/12/18 Intervento gia eseguito.

o| 118130 | os8/11/18 Omissis Via Serpotta N. 22 Scl’asrt::;:;’;e 06/12/18 Intervento gia eseguito.
10| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Serpotta N. 22 Scl’;rt::;g’;e 06/12/18 Intervento gia eseguito.
11| 122276 | 2011118 Omissis Via Serpotta N. 68 Scl’asrt::;:;’;e 06/12/18 Intervento gia eseguito.
12| 125425 28/11/18 Omissis Via Lo Surdo Ricollocazione palo | 07/12/18 Competenza Settore LL.PP.
13| 124699 | 27/11/18 Omissis Via Atene N. 24 Scl’asrt::;:;’;e 07/12/18 Intervento gia eseguito.
14| 124699 | 271118 Omissis Via Atene angolo  Via|  Sostituzione 07/12/18 Intervento gia eseguito.

A. Vespucci lampada
15| 126653 | 30/11/18 Omissis Strada per Montelungo |  Zona al buio 1011218 | Scollegata momentaneamente una fase peche in
corto, ripristinato parte dell'impianto.
Mt. 3 Cavo 1X6

16| 126653 30/11/18 Omissis Via dell'Ambrosia Zona al buio 10/12/18

Sostituito cavo bruciato dal contatore all'interruttore
generale, prova e ripristino impianto.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica llluminazione

richieste U.r.p. retroattive Report dicembre 2018
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N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Dataint. T | ip. Materiale utilizzato  $pec.
17| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Martorana N. 147 Sostituzione 13/12/18 | Sost. Lampada _Vaporidil o5h
lampada Mercurio

18| 124699 | 27/11/18 Omissis Via Geminiani N. 6 Scl’;r:f:;:;’;e 14/12/18 Intervento gia eseguito.
19| 105223 | 20/09/17 Omissis Via Terone N. 10 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
20| 109636 29/09/17 Omissis Via Sernesi S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
21| 112053 | o09/10/17 Omissis Via Sernesi Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
22| 128924 13/11/17 Omissis Via Sernesi S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
23| 107615 26/09/17 Omissis Giardino del Peripatio Scl)as:::;:;);e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
24| 96852 31/08/17 Omissis Giardino del Peripatio S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
25| 112053 | 09/10/17 Omissis Via C. Menotti N. 72 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
26| 139017 | 05/12/17 Omissis Via L. Loria N. 1 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
27| 126893 | 08/11/17 Omissis Via Florina N. 36 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
28| 122322 31/10/17 Omissis Via Dell'Acropoli S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
20| 119035 | 241017 Omissis Via Mare di fronte Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.

Hotel Sole lampada
30| 135893 | 28/11/17 Omissis Via A. Moro Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
31| 119935 | 24/10117 Omissis Piazza A. Moro Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
32| 100006 | 28/09/17 Omissis Via Ri de Janeiro angolo|  Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.

Via Tarapaca lampada

33| 142866 | 13/12/17 Omissis Via dei Papaveri N. 16 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
34| 131761 | 171117 Omissis Via della Soia Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.

ultimo palo lampada
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35| 128924 13/11/18 Omissis Via delle Mandorle N. 7 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

36| 142866 | 13/12/17 Omissis C/da Rabbito palo N. 50 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

37| 122322 | 3110117 Omissis Via dello Smeraldo Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
N. 18 lampada

38| 148721 | 20112117 Omissis Via dei Pioppi Scl’;r:f:;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

39| 135304 27/11/17 Omissis Via delle Begonie Scl)as:::;:;);e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

40| 142297 | 1212117 Omissis Via Torre di Mantfria Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
palo n. 220-221 lampada

41| 116241 | 16/10117 Omissis Via Torre di Manfria Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
palo n. 220-221 lampada

42| 142207 | 1212117 Omissis Via S.M. degli Angeli Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
angolo Via delle Ninfee lampada

43| 141152 11/12/17 Omissis Via degli Anemoni Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
1° palo lampada

44| 131168 | 16/11/17 Omissis Via degli Ulivi N. 8 Scl’;r:f:;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

45| 133063 | 21/11/17 Omissis Via degli Ulivi N. 8 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

46| 134080 | 23/11/17 Omissis Via degli Olmi Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

47| 121853 | 2710117 Omissis Via degli OImi Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

48 74565 05/06/17 Omissis Via delle Dune S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

49 88896 01/08/17 Omissis Via delle Sabbie d'oro Scl)as:::;gage 17/12/18 Intervento gia eseguito.

_ Via Pasteur angolo Sostituzione - .

50| 114602 12/10/17 Omissis . e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Via Borromini lampada

51| 106548 | 22/09/17 Omissis Via Marmolada N. 19 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

52| 128924 | 13/11/17 Omissis Via Fontanarossa angolo| - Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Via Cornegliano lampada
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53| 128924 13/11/17 Omissis Via Fontanarossa N. 4 Scl)as:::;:;);e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
o Via Fontanarossa Sostituzione - .

54| 119372 23/10/17 Omissis . 17/12/18 Intervento gia eseguito.
di fronte N. 18 lampada

55| 114602 12/10/17 Omissis Via Fontanarossa N. 49 Scl)as:::;:;);e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

56| 107615 26/09/17 Omissis Via Fontanarossa N. 3 S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

57| 132463 20/11/17 Omissis Via Fontanarossa N. 28 Scl)as:::;:;);e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

58| 146617 21/12/17 Omissis Via Fontnarossa N. 51 S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

50| 128924 | 13/11/17 Omissis Via Orzivecchi N. 19 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

60| 134089 | 23/11/17 Omissis Via Orzivecchi N. 19 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

61| 137114 | 30/11/17 Omissis Via Orzivecchi difronte | Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
N.3-5 lampada

62| 132463 | 20/11/17 Omissis Via Orzivecchi N. 5 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

63| 121025 | 26/10/17 Omissis Via Orzivecchi N. 19 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

64| 86179 25/07/17 Omissis Via E. Guttadauro S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

65| 130467 15/11/17 Omissis Via E. Guttadauro Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

66| 142866 | 13/12/17 Omissis Via E. Guttadauro Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
piazzetta lampada

67| 132463 | 20/11/17 Omissis Via Falcone Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
lampada

68| 147457 21/12/17 Omissis Via Derna scalinata S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

69| 131168 | 16/11/17 Omissis Via G. Siragusa N. 20 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

70| 116808 17/10/17 Omissis Via Australia 3° palo dx S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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71| 142866 | 13/12/17 Omissis Via S. Giuseppe N. 82 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

72| 131761 | 1771117 Omissis Via Mendhelson N. 2 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

73| 107079 | 25/00/17 Omissis Via America N. 35 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

74| 137114 | 30/11/17 Omissis Via S. Damaggio N. 87 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

75| 125583 | 06/11/17 Omissis Via S. Damaggio N. 87 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

76| 135304 | 27/11/17 Omissis Via Parioli Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
lampada

77| 95931 29/08/17 Omissis Via Paganini N. 2 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

78| 107615 26/09/17 Omissis Via Mozart vicino P.S. S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

79| 135304 | 271117 Omissis Via Botallo dij  Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
fronte N. 68 lampada

go| 124942 | o03/1117 Omissis Via Botallo dif  Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
fronte N. 68 lampada

81| 110372 | 2311017 Omissis Via Botallo dij  Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
fronte N. 68 lampada

82| 135304 | 271117 Omissis Via Mendhelson N. 2 Scl’;r:f:;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

83| 119372 | 2310117 Omissis Via America Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
di fronte N. 35 lampada

84| 138351 | 04/12/17 Omissis Via Ferrandina N. 12 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

85| 139961 | 06/12/17 Omissis Via Ferrandina N. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

86| 148198 28/12/17 Omissis Via Ferrandina N. 5 S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

87| 114602 12/10/117 Omissis Via Mare di fronte N. 19 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

g8g| 114602 | 1211017 Omissis Via Saturno N. 6 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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go| 128226 | 10/11/17 Omissis Via Siculi Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
lampada
90| 139961 | 06/12/17 Omissis Via Arcadia N. 13 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
91| 136517 | 29/11/17 Omissis Via Mulino N. 2-6 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
92| 134827 24/11/17 Omissis Via Mulino scalinata S?;:]t:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
93| 128924 | 1311117 Omissis Via Mulino N. 2-6 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
94| 131761 | 17/11/17 Omissis Via G. Battaglia Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
95| 128924 | 131117 Omissis Via Cairoli N. 58-60 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
96| 148198 | 28/12/17 Omissis Via G. Battaglia N. 12 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
97| 131168 | 16/11/17 Omissis ango\I/(i)aVci::il\r/loa:irconi s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
o8| 142866 | 13/12/17 Omissis Via Cairoli N. 58-60 Si’;;f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
9o| 134827 | 2411117 Omissis Via Cairoli N. 14 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
100 130467 | 15/11/17 Omissis Via Cairoli N. 58-60 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
101| 124942 | 03/11/17 Omissis Via Cairoli N. 58-60 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
102| 142866 | 13/12/17 Omissis Via Ferrara N. 22 ST;:::;?;'E 17/12/18 Intervento gia eseguito.
103| 141152 111217 Omissis Via Cicerone N. 155 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
104| 136517 | 29/11/17 Omissis Via Cicerone N. 155 ST;:::;?;'E 17/12/18 Intervento gia eseguito.
105| 101978 | 13/09/17 Omissis Vico L. Bianchi s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
106| 121853 | 27/10/17 Omissis Via Martorana N. 20 ST;:::;?;'E 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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107| 128924 | 13/11/17 Omissis Via A. Diaz N. 73 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

108] 120579 25/10/17 Omissis Via Campochiaro N. 3 S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

100| 107615 | 26/09/17 Omissis Vico Cattuti N. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

110| 148198 | 28/12/17 Omissis Vico Aidone N. Si’;:::;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

111 128924 | 1311117 Omissis Via S. Sebastiano Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

112| 103657 | 18/09/17 Omissis Via S. Sebastiano Si’;rtr']t:;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

113 117523 | 1810117 Omissis Via Mallia N. 7 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

114| 122726 | 3011017 Omissis Via Mallia N. 7 Sf:rtr']t:;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

115 119372 | 23710117 Omissis Via Mallia N. 7 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

116| 135304 | 27/11/18 Omissis Clso V. Emanuele Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
N. 299 lampada

117| 135304 | 27/11/17 Omissis Clso V. Emanuele Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
N. 346 lampada

118| 135304 | 27/11/17 Omissis Via Cadorna N. 12 Si’;rtr']t:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

119 122322 | 3110117 Omissis Via Cadorna N. 12 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

- Via Plinio angolo Sostituzione - .

120| 134827 24/11/17 Omissis . . . 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Via N. Minardi lampada

121 112053 | 09/10/17 Omissis Vico lanni Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

122| 119935 | 24/10/17 Omissis Vico lanni Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
lampada

123 127608 | 09/11/17 Omissis Vico lanni Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
lampada

124| 128924 | 13/11/17 Omissis Via F. Morello N. 40 Si’;rtr']t:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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125 128924 | 13/11/17 Omissis Via F. Morello N. 26 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
126| 103657 | 18/09/17 Omissis Via F. Morello N. 26 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
127| 130467 15/11/17 Omissis Via Marconi N. 18 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
128| 132463 | 20/11/17 Omissis Via Marconi N. 10 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
129 128924 | 13/11/17 Omissis Via Marconi N. 10 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
130| 130467 15/11/17 Omissis Via Trieste lato dx S?::]t:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
131| 132463 20/11/17 Omissis Via A. Corrao N. 6 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
132| 139961 | 06/12/17 Omissis Via Istria N. 42 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
133| 142866 13/12/17 Omissis Via Garibaldi N. 87 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
134 141152 | 1112017 Omissis Via Garibaldi N. 87 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
135| 138351 04/12/17 Omissis Via Garibaldi N. 87 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
136| 136517 | 29/11/17 Omissis Via Garibaldi N. 87 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
137| 139961 | 06/12/17 Omissis Via Garibaldi N. 87 s?asrt:;;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
138| 127608 | 09/11/17 Omissis Via Caronda N. 27 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
139 116241 | 16/10/17 Omissis Via Caronda N. 27 s?asrt:;;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
140| 138351 | 04/12/17 Omissis Via Caronda N. 27 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
141 136517 | 29/11/17 Omissis Via Salerno N. 7 s?asrt:;;g;;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
142| 113489 | 10/10/17 Omissis Via Salerno N. 7 Sf:ﬂgsi;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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143 116241 | 16/10/17 Omissis Via Salerno N. 7 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
144| 130467 15/11/17 Omissis Via Salerno N.110 ST;:::;?;'E 17/12/18 Intervento gia eseguito.
145 135893 | 28/11/17 Omissis Via Salieri N. 18 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
146| 138351 | 04/12/17 Omissis Via Salieri N. 18 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
147 141152 11/12/17 Omissis Via A. Boito N. 30 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
148| 141152 11/12/17 Omissis Via Chopin N. 25 Si’;ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
149| 138351 04/12/17 Omissis Via Chopin N. 25 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
150| 103123 | 15/09/17 Omissis Via Stravinsky N. 18 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
151 103123 | 15/00/17 Omissis Via Stravinsky N. 18 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
152| 128924 | 13/11/17 Omissis Via Bellotto N. 16 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
153 122322 | 31/10117 Omissis Via T. di Lampedusa s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
154| 101243 | 12/09/17 Omissis Via Haiti N. 1 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
155 139017 | 05/12/17 Omissis Via Palazzi N. 124 s?asrt:;;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
156| 132463 | 20/11/17 Omissis Via Francia Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
157| 135304 | 27/11/17 Omissis Via Morselli s?asrt:;;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
158| 129600 | 14/11/17 Omissis Via Parioli N. 12 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
159 98551 05/09/17 Omissis Via Parioli N. 12 s?asrt:;;g;;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
160| 101243 | 12/09/17 Omissis Via Parioli N. 12 Sf:ﬂgsi;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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161| 134827 24/11/17 Omissis Via M. Polo N. 94 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
162| 122322 | 3110117 Omissis Via M. Polo N. 94 ST;:::;?;'E 17/12/18 Intervento gia eseguito.
163| 141152 11/12/17 Omissis Via Sabbioncello N. 14 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
164| 134827 | 241117 Omissis Via Sabbioncello ex casa| - Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.

albergo lampada
165| 134827 24/11/17 Omissis Via Sabbioncello N. 11 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
166| 132463 | 20/11/17 Omissis Via Sabbioncello N. 14 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
167| 130467 15/11/17 Omissis Via Sabbioncello N. 17 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
168 121025 | 26/10/17 Omissis Via Sabbioncello N. 24 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
169| 112953 09/10/17 Omissis Via Sabbioncello N. 24 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
170| 116241 | 16/10/17 Omissis Viale M. del Vallo N. 25 Si’;ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
171| 79361 10/07/17 Omissis Viale M. del Vallo N. 25 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
172| 95931 29/08/17 Omissis Viale M. del Vallo N. 25 Si’;ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
173| 119935 | 24/10/17 Omissis Via Spilamberto N. 10 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
174| 112953 | 09/10/17 Omissis Via Spilamberto N. 10 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
175| 139017 | 05/12/17 Omissis Via Cornegliano N. 3 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
176] 141152 11/12/17 Omissis Via Cornegliano N. 3 S?::]t:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
177| 137114 | 30/11/17 Omissis Via Cornegliano N. 3 s?asrt:;;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
178| 136517 | 29/11/17 Omissis Via Pisticci N. 10 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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179| 135893 | 28/11/17 Omissis Via Pisticci N. 10 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

180 91223 08/08/17 Omissis Via Ferrandina N. 6 S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

181 80026 11/07/17 Omissis Via Ferrandina N. 6 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

182| 86924 26/07/17 Omissis Via Ferrandina N. 6 S?;:::;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

183 141152 | 111217 Omissis Via Settefarine Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
cavalcavia lampada

184| 146159 | 20/12/17 Omissis Via Pistillo N. 87 Si’;rtr']t:;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

185 106548 | 22/09/17 Omissis Via Pandino Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

186| 124942 | 03/11/17 Omissis Plazzale Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Suor Teresa Valse lampada

187| 135304 | 271117 Omissis Via Tresigallo N. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

_ Viale Cortemaggiore Sostituzione - .

188| 97552 01/09/17 Omissis 17/12/18 Intervento gia eseguito.
N. 89 lampada

189| 98037 04/09/17 Omissis Viale Cortemaggiore Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
N. 89 lampada

190 129600 | 14/11/17 Omissis Viale Mazara def ValloN.| - Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
23 lampada

191 139961 | 06/12/17 Omissis Via M. Ascoli N. 33 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

192| 131761 | 17/11/17 Omissis Via M. Ascoli N. 33 Si’;rtr']t:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

193 131761 | 1711117 Omissis Via Variolo N. 5 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

194| 106548 | 22/09/17 Omissis Via Madonna del Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Carmelo N. 13 lampada

195 105755 | 21/09/17 Omissis Via S. Camillo N.36 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

196| 126893 | 08/11/17 Omissis Via Madonna del Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Rosario lampada
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197| 139961 | 06/12/17 Omissis Via F. Lippi N. 1 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
198| 103123 | 15/00/17 Omissis Via Sironi N. 2 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
199| 118684 20/10/17 Omissis Via Sironi N. 2 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
200| 82748 17/07/17 Omissis Via G. Scicolone N. 1 Si’;ﬂ:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
201| 133063 | 21/11/17 Omissis Via G. Scicolone N. 1 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
202| 101243 | 1200017 Omissis Via Boucher N. 31 Si’;ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
203| 135893 28/11/17 Omissis Via Anzani N. 1 s?asrt::;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
204| 134827 | 2411117 Omissis Via Anzani N. 1 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
205\ 142866 | 13/12/17 Omissis Via G. Natta angolo Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Via Erofilo lampada
206| 141152 | 1112117 Omissis Via G. Natta angolo Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Via Erofilo lampada
207| 137114 | 3011117 Omissis Via F. Goya N. 21 s?as::;;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
208| 135304 | 271117 Omissis Via F. Goya N. 21 S?::f:;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
200| 137114 | 30/11/17 Omissis Via Brunelleschi N. 21 s?asrt:;;ga;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
210 136517 | 29/11/17 Omissis Via Brunelleschi N. 6 Sf:ﬂ:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
211| 136517 29/11/17 Omissis Via Brunelleschi giardino Scl)as:ri::;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
212| 148198 | 28/12/17 Omissis Via Muratori N. 1 s?;:]t:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
213| 127608 | 09/11/17 Omissis Via Muratori N. 1 s?;:]t:;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
214| 128924 | 13/11/17 Omissis Via Muratori N. 1 s?;:]t;;?;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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. Via Mona angolo Sostituzione - .
215| 133063 21/11/27 Omissis . . 17/12/18 Intervento gia eseguito.
Via Scicolone lampada
216| 104342 19/09/17 Omissis Via Settefarine Km. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
217| 122726 | 30/10/17 Omissis Via Settefarine Km. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
218| 118038 | 19/10/17 Omissis Via Settefarine Km. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
219| 107079 | 25/00/17 Omissis Via Settefarine Km. 3 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
220| 131168 | 16/11/17 Omissis Via Settefarine Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
cavalcavia lampada
221| 133063 | 21/11/17 Omissis Via Settefarine Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.
cavalcavia lampada
222| 121731 | 19/11/18 Omissis Via D. di Boninsegna Sostituzione 17/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
N. 28 lampada
223| 84239 30/07/18 Omissis Via Bernini N. 80 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
224| 121731 | 19/11/18 Omissis Via Bernini N. 80 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
225| 125425 | 28/11/18 Omissis Via Lecce N. 430 Scl’asrt::;?;e 17/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
226| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Brescia angolo Sostituzione 17/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
Via Butera lampada
227| 124699 | 27/11/18 Omissis Via Serpotta N. 22 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
228| 126653 | 30/11/18 Omissis Via Cezanne ultimo palo Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
220| 124699 | 27/11/18 Omissis Via Ligabue dij  Sostituzione 17/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
fronte N. 119 lampada
230| 121731 | 19/11/18 Omissis Via F. Fuga N. 6 Scl’asrt::;?;e 17/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
o Sost. Lampada Led 55 W
221 Q772N 114INQIM1Q Nmiccic \/ia NMartAnrana Nl 1410 SOStItUZIone 17/11211Q
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232| 126653 | 30/11/18 Omissis Via Martorana 149 Scl’asrt::;:;’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
233| 126653 | 30/11/18 Omissis Via lonio angolo Sostituzione 18/12/18/ | Sost. Lampada Led 55 W
Via Mare lampada
234| 124699 | 27/11/18 Omissis Via Toscanini N. 14 Scl’asrt::;:;’;e 18/12/18 Intervento gia eseguito.
235| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Pio X di fronte la Sostituzione 18/12/18 Intervento gia eseguito.
Chiesa lampada
236| 5038 16/01/18 Omissis ViaP. Orsi Sostituzione 18/12/18 Intervento gia eseguito.
di fronte N. 10 lampada
237| 121283 | 16/11/18 Omissis Vico Talete Scl’asrt::;:;’;e 18/12/18 Intervento gia eseguito.
238| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Retimo N. 3 Scl’asrt::;:;’;e 19/12/18 Intervento gia eseguito.
239| 50573 07/05/18 Omissis Via Matteotti N. 37 Scl’asrt::;:;’;e 19/12/18 Intervento gia eseguito.
240| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Derna scalinata Scl’asrt::;?;e 19/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
241 121283 | 16/11/18 Omissis Via S. Giacomo N. 5 Scl)as:::;:;e 19/12/18 Competenza Enel
242| 1115 05/01/18 Omissis Via G. Mendel N. 39 Scl’asrt::;:;’;e 19/12/18 Intervento gia eseguito.
243| 118130 | o08/11/18 Omissis Via Pio X di fronte la Sostituzione 19/12/18 Intervento gia eseguito.
Chiesa lampada
244| 121283 | 16/11/18 Omissis Via Pio X di fronte la Sostituzione 19/12/18 Intervento gia eseguito.
Chiesa lampada
245 124699 | 27/11/18 Omissis Via Sassari N. 48 Scl)as:::;:;e 19/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
246| 123092 | 22/11/18 Omissis Via Diodoro N. 64 s?as::;;:;e 19/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
247| 126653 | 30/11/18 Omissis Via Pignatelli N. 126 s?as::;;:;e 20/12/18 | Sost. Lampada Led 55 W
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica llluminazione

richieste U.r.p. retroattive Report dicembre 2018
Prot. o I . . . . N
N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Dataint. T | ip.| N. Materiale utilizzato  $pec.
248| 84239 30/07/18 Omissis Via Bronte Sostituzione 24/12/18 Intervento gia eseguito.
lampada
249| 148721 | 29112117 Omissis Via Canada N. 11 Scl’asrt::;?;e 24/12/18 Competenza Enel
250| 43436 16/04/18 Omissis Via Derna scalinata Scl)as:::;gage 24/12/18 Intervento gia eseguito.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica llluminazione
richieste U.r.p. Online

Report dicembre 2018

N. g:lci’:é DATA | Richiedente Luogo Intervento Richiesta Dataint. T | ip. Materiale utilizzato  $peci.
1 401 03/12/18 Omissis Via Settefarine N. 44 Zona al buio 03/12/18 Intervento gia eseguito.
2 399 03/12/18 Omissis Via Fidia Zona al buio 03/12/18 Intervento gia eseguito.
3| 669 | 2711/17 Omissis Via Taranto N. 28 S‘I’;t:;‘;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
4 633 07/11/17 Omissis C/so V. Emanuele Sostituzione 17/12/18 Intervento gia eseguito.

N. 287 lampada
5| 703 |16/12/17 Omissis Via S. Damaggio N. 51 S‘I’;t:;;f;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
6| 713 |1812117 Omissis Via A. Boito Sostituzione 17112/18 Intervento gia eseguito.
lampada
7| e61  |22/11/17 Omissis Via Ferrandina N. 6 S‘I’;::;;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
8| 649 |14/1117 Omissis Via Ferrandina N. 6 S‘I’;t::;:j";e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
of 629 05/11/17 Omissis Viale M. del Vallo 21 S‘I’;::;;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
10| 432 | 11/08/17 Omissis Viale M. del Vallo 25 S‘I’;t::;:j";e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
11| 625 03/11/17 Omissis Via Spilamberto N. 10 S‘I’;::;;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
12| 580 |18/10117 Omissis Via Spilamberto N. 10 S‘I’;t::;:j";e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
13| 663 |22/1117 Omissis Via Pisticci N. 10 S‘I’;::;;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

14 701 16/12/17 Omissis Viale Ravenna S?;::;;Lo;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

15| 643 | 14/1117 Omissis Via Ferrandina N. 6 S‘I’;::;;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

16 623 03/11/17 Omissis Via Ferrandina N. 6 S?;::;;Lo;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.

17| 428 | o0s/08/17 Omissis Via Ferrandina N. 2 S‘I’;::;;g’;e 17/12/18 Intervento gia eseguito.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.

Manutenzione Pubblica llluminazione

Interventi Programmati

Report dicembre 2018

N. | Richiedente Luogo Intervento  Tipologia intervento D3 taint. |Tip. | N. Materiale utilizzato  Speci.
1 Ghelas Via Siracusa N. 11 Sostituzione lampada 04/12/18 | Sost. 1 Lampada Vapori di Sodio | 150 W
Sost. 1 Lampada Led 55 W
2 Ghelas Via Ascoli N. 33 Sostituzione lampada 05/12/18
Sost. 1 Porta lampada E 40
Sost. 1 Lampada Vapori di Sodio | 150 W
N N Reattore Vapori
3 Ghelas Via Pio X Controllo impianto 05/12/18 | Sost. 1 di Sodio 150 W
Sost. 1 Accenditore 70x400
4 Ghelas Via Tiepolo N. 3 Sostituzione lampada 05/12/18 | Sost. 1 Lampada Led 55 W
5 Ghelas Via Atene N. 24 Sostituzione lampada 05/12/18 Sost. 1 Lampada Led 55 W
6 Ghelas Via Feace N. 103 Sostituzione lampada 05/12/18 | Sost. 1 Lampada Led 55 W
7 Ghelas Via Pizzetti Ricollocazione plafoniera 07/12/18 Sostituita N. 1 plaforge;rrzziz:](l)ed, fornita dalla ditta
8 Ghelas Via Tiepolo N. 3 Ricollocazione plafoniera 07/12/18 Sostituita N. 1 plaforgirgi?]cl)ed, fornita dalla ditta
Settore LL.PP. |Via Plinio angolo Via . . . Sost 1 Plafoniera Riciclata
9 . - Ricollocazione plafoniera 12/12/18
Geom. F. Pellitteri Guccione
Sost. 1 Lampada Led 55 W
10 Ghelas Viale E Mattei angolo Sostituzione lampada 14/12/18 | Sost. 1 Fusibile
Via Patrasso
Sost. 1 Lampada Led 55 W
11 Ghelas Via Magellano N. 2 Sostituzione lampada 14/12/18
Sost. 1 Porta lampada E 40
. . . Sost. 1 Lampada Led 55 W
12 Ghelas Via Butera di fronte di Sostituzione lampada 17/12/18
fronte bar Energy
Sost. 1 Porta lampada E 40
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Ghelas Multiservizi S.p.A.

Manutenzione Pubblica llluminazione

Interventi Programmati

Report dicembre 2018

N. | Richiedente Luogo Intervento  Tipologia intervento D3 taint. |Tip. | N. Materiale utilizzato  Speci.
Sost. 1 Lampada Led 55 W
13 Ghelas Via Indovina N. 40 Sostituzione lampada 17/12/18
Si riscontra palo bucato all'altezza della conchiglia.
Sost. 1 Lampada Led 55 W
14 Settore LL'P.P' . Via Di Stefano N. 13 Sostituzione lampada 18/12/18
Geom. F. Pellitteri
Sost. 1 Porta lampada E 40
Sost. 2 Lampada Led 55 W
15 Ghelas Via E. Thomas Sostituzione lampada 18/12/18
Sost. | 2 Fusibile
Sost. 1 Lampada Vapori di Sodio | 150 W
Sost. 1 Reattore i Sodic Vapori 150 W
16 Ghelas Via Zinghi N. 54 Sostituzione lampada 18/12/18
Sost. 1 Accenditore 70x400
Sost. 1 Condensatore 25 MF
Sost. 1 Lampada Vapori di Sodio | 250 W
C/so V. Emanuele N Reattore Vapori
17 Ghelas N. 318 Controllo impianto 20/12/18 | Sost. 1 di Sodio 250 W
Sost. 1 Accenditore 70x400
18 Settore LL.RP. . Vico Plauto Assistenza tecnica 20/12/18 Fornita asss_tenza tecnica _alla ditta Adilsommy per
Geom. F. Pellitteri esecuzione scavo e rilevamento guasto.
19 Settore LL.P_P. _ Via Ara Pacis Assistenza tecnica 20/12/18 Fornita aSS|§tenza tecnica .alla ditta Adilsommy per
Geom. F. Pellitteri esecuzione scavo e rilevamento guasto.
Sost. 1 Lampada Vapori di Sodio | 250 W
C/so V. Emanuele _— Reattore Vapori
20 Ghelas N. 264 Controllo impianto 21/12/18 Sost. 1 di Sodio 250 W
Sost. 1 Accenditore 70x400
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica llluminazione

Interventi Programmati Report dicembre 2018

Richiedente Luogo Intervento  Tipologia intervento D3 taint. |Tip. | N. Materiale utilizzato  Speci.
Sost. 1 Porta lampada E 40
Ghelas Via S. Carlo N. 31 Sostituzione lampada 21/12/18
Sost. 1 Lampada Led 55 W
Ghelas Via delllAmbrosia N. 12 Sostituzione lampada 24/12/18 | Sost. 2 Fusibile
Ghelas Via Ermocrate N. 232 Sostituzione lampada 24/12/18 Sost. 1 Lampada Led 55 W
In seguito all'intevento di scavo della ditta Edilsommy
Ghelas Vico Plauto Allaccio impianto 27/12/18 per rilevamento guasto si & pTOW.ed“t.O al_
collegamneto del palo della pubblica illuminazione
con muffole fornite dalla stessa ditta.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.

Manutenzione Pubblica llluminazione

Interventi in Emergenza

Report dicembre 2018

. . . S Data : . .
Email Fax | Data Richiedente Luogo intervento Richiest a . Tip. | N. Materiale utilizzato Spec.
intervento
1 emalil 03/12/18 VV.UU. Via Colombo Zona al buio 03/12/18 Impianto funzionante.
2| Telefonica | 03/12/18 Settore LL.PP. Via Serpotta Zona al buio 03/12/18 Prova ampe_ror_ne_tnca ed voltmetrica dellimpianto,
ripristino parte dello stesso.
3| Ghelas 03/12/18 Ghelas Via Appia Zona al buio 03/12/18 Prova amperomeF”C.a ed voltmetrica delfimpianto,
ripristino dello stesso.
Sostituzione cavo fotocellula e linea collegamento
pali perché bruciato, avuta collaborazione della
squadra Enel, prova amperometrica ed voltmetrica
) ) ) dell'impianto, ripristino dello stesso.
4| Telefonica | 03/12/18 Settore LL.PP. Piazza Salandra Zona al buio 03/12/18
Mt. 7 Cavo 2X25
Mt. 7 Cavo 3X15
5| Telefonica | 04/12/18 WW.UU. Vie Cittadine Controllo 04/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.
Si riscontrano cavi bruciati nei pozzetti d'ispezione,
chiesto intervento a Caltaqua per eseguire scavo.
N. 8 Giunti lineari 35mm
Mt. 35 Cavo 1X35
6| Telefonica | 05/12/18 Settore LL.PP. Via Serpotta Controllo impianto 05/12/18
Mt. 10 Cavo 1X25
Mt. 1 Tubo corrugato 110mm
N. 1 Nastro isolante
N. 1 Nastro vulcanizzante 2X25
7| Telefonica | 07/12/18 VV.UU. Vie Cittadine Controllo 07/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica llluminazione

Interventi in Emergenza Report dicembre 2018

. _— . _ Data : . .
Email Fax | Data Richiedente Luogo intervento Richiest a intervento Tip. | N. Materiale utilizzato Spec.

8| Telefonica | 10/112/18 VW UU. Vie Cittadine Controllo 10/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.

o| Telefonica | 14/12/18 VW.UU. Vie Cittadine Controllo 14/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.

10| Telefonica | 17/12/18 VW UU. Vie Cittadine Controllo 17/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.

11| Telefonica | 18/12/18 VV.UU. Vie Cittadine Controllo 18/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.

Comandante Sostituzione Sost.| 6 Lampada G 12 150w

12| Telefonica | 20/12/18 Piazzale Tribunale 20/12/18
Montana lampada .

Sost. 1 Accenditore 70x400

13| Telefonica | 20/12/18 VW UU. Vie Cittadine Controllo 20/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.

14| Telefonica | 2112118 | Comandante Piazzale Tribunale Sostituzione 21/12118 | Sost. 16 Lampada G 12 150 W

Montana lampada

15| Telefonica | 24/12/18 VW UU. Vie Cittadine Controllo 24/12/18 Fornita assistenza tecnica ai VV.UU. per controllo
telecamere telecamere.

15| Ghelas 27/12/18 Ghelas Via P. Uccello Zona al buio 27/12/18 Prova amperomeF”C_a ed voltmetrica dellimpianto,

ripristino dello stesso.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.

Manutenzione Pubblica llluminazione

Interventi in Reperibilita

Report dicembre 2018

. . . . Data . . -
N. [ Email Fax Data Richiedente Luogo intervento Richiest a intervento Tip. | N. Materiale utilizzato Spec.
1 548 01/12/18 VV.UU. Piazza Calvario Cl/so 7ona al buio 01/12/18 Prova amperome?rlga ed voltmetrica dell'impianto,
V. Emanuele ripristino dello stesso.
2 553 03/12/18 VV.UU. Piazza Russello Zona al buio 03/12/18 Disattivata mo.m(.en.taneamente un,‘ti fage perché in
corto, ripristinato parte dell'impianto.
3| 554 03/12/18 WV.uU. Via Bramante Zonaalbuio | 03/12/18 | TorMiiaassistenzatecnica alla squadra Enel per
ripristino cavi elettrci bruciari e in corto.
4 564 11/12/18 VV.UU. Via Cecoslovacchia Zona al buio 11/12/18 Prova amperomeF”‘?a ed voltmetrica delfimpianto,
ripristino dello stesso.
5| email 14/12/18 WW.UU. Via Puglia Zona al buio 14/12/1g | Disativata momentaneamente una fase perche in
corto, ripristinato parte dell'impianto.
In seguito al controllo impianto si riscontra che € un
6 email 14/12/18 VV.UU. Via Federico Il di Svevia Zona al buio 14/12/18 problema Enel, si € provveduto a contattare la
squadra reperibile.
7 572 15/12/18 VV.UU. Via Guccione Zona al buio 15/12/18 | Sost. 1 Crepuscolare
8 570 15/11/18 VV.UU. V|q Pitagora gngolo Plafoniera 15/12/18 Rimosso braccio amuro penzolante, punto luce
Via Montebianco penzolante messo in sicurezza.
of 573 15/12/18 VV.UU. Via Puglia Zona al buio 15/12/18 Invertita momentaneamente una fase perché in
corto, ripristinato parte dell'impianto.
10 571 15/12/18 VV.UU. Via I._|ca.ta angolo Pqnnello 15/12/18 Rimosso pannello pubblicitario pericolante.
Via Pitagora pericolante
11 578 17/12/18 WW.UU. Via Butera N. 109 Plafoniera 17/12/18 Rimossa plafoniera pe.nzolante, puntu luce messo in
penzolante sicurezza.
12 587 23/12/18 VV.UU. Via Fischietti N. 74 Globi penzolanti 23/12/18 Roposizionati e bloccati N. 2 globi penzolanti.
In seguito all'intervento dei VV.FF. che hanno
spostato il palo della pubblica illuminazione caduto
13 S.N.P 25/12/18 VV.UU. Via de Nittis Palo caduto 25/12/18 |in corrispondenza della Via de Nittis, si & provveduto
al taglio e alla rimozione dello stesso e alla messa in
sicurezza del punto luce.
14| 592 27/12/18 VV.UU. Via Ara Pacis Zona al buio 2711211 | Disattivata momentaneamente una fase perché in

corto, ripristinato parte dell'impianto.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Munutenzione Pubblica llluminazione
Interventi Straordinari
Report dicembre 2018

Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Datain t. |Tip. [N. | Materiale utilizzato  $pec.

03/12/18 Commissario Via Palazzi - Via Butera Ir.15ta-llaz|one- . 03/12/18 Montati n. 2 alberi di natale nelle rotatorie
luminarie natalizie

Uscita per Catania

04/12/18 Commissario Via Settefarl.ne . VI? Irlsta_llazmng . 04/12/18 Montati n. 3 alberi di natale nelle rotatorie
A. Vespucci angolo Via F. di | luminarie natalizie
Svevia
Via Butera angolo Via Installazione Inst. | 24 Stecche alberi di natale
06/12/18 Commissario F. Crispi Rotatoria L - 06/12/18
) ) luminarie natalizie .
ingresso Macchitella util. | 100 Fascette pvc

Manutenzionati lampadari natalizz

Manutenzione util. 2 Nastro isolante
06/12/18 Commissario Cantiere di Via Marsala . . 06/12/18
lampadari natalizi )
util. | 200 Fascette pvc
Mt. | 30 Cavo 2X1,5
07/12/18 Commissario Piazza Umberto | Montagglq struttura 07/12/18 Montaggio struttura albero di natale
albero di natale
Installazione luminarie di natale
util. | 300 Fascette pvc
10/12/18 Commissario Piazza Umberto | Ipsta_llazmng . 10/12/18 | util. 2 Nastro isolante
luminarie natalizie
util. 2 Gomitoli fil di ferro
util. |1Kg Filo zincato
Installazione luminarie di natale
11/12/18 Commissario Piazza Umberto | Installazione 11,1518 | sl 300 Fascette pve
Piazza S. Francesco luminarie natalizie
util. 2 Nastro isolante
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Munutenzione Pubblica llluminazione
Interventi Straordinari

Report dicembre 2018

Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Datain t. |Tip. [N. | Materiale utilizzato  $pec.
util. 2 Gomitoli fil di ferro
71 111218 Commissario Piazza Umberto | Installazione 11 /1518 | Util. 1Kg Filo zincato
Piazza S. Francesco luminarie natalizie
Mt. 100 Cavo 3X1,5

nstallazione luminarie di natale

util. |1Kg Filo zincato
8| 12/12/18 Commissario Piazza S. Francesco Ipsta}lazmnet . 12/12/18 | Util. 1 Timer
luminarie natalizie

util. 1 Contattore 40 A
Mt. 10 Cavo 3X1,5
. . . Sistemazione piante Ritiro, trasporto e sistemazione piante e fioriere

9| 13/12/18 Commissario Piazza Umberto | . 12/12/18 )

e fioriere attorno albero di natale.
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