
Tipologia N.
Interventi su richieste U.R.P. 9

Interventi su richieste U.R.P. retroattive 32

Interventi su richieste U.R.P. online 3

Interventi programmati 30

Interventi d'emergenza 12

Interventi in reperibilità 14

Interventi straordinari 1

Totale interventi 101

Report                                                                                                                                    
Manutenzione Pubblica Illuminazione                                                                                            

mese di febbraio 2018

Per richiesta d'intervento in emergenza e/o 
reperibilità si intende quella proveniente dal Settore 
Manutenzione -  Forze dell'Ordine, privati cittadini, 
che deve essere eseguita con priorità assoluta al 

fine di tutelare la pubblica incolumità.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. Report mese di febbraio 2018  

N. Prot.   
URP

DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. T ip. N. Materiale utilizzato Speci.

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta lampada E 40

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta lampada E 40

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta lampada E 40

5 19593 16/02/18 Omissis Via Pitagora N. 2
Sostituzione 

lampada
23/02/18

6 20691 20/02/18 Omissis Via Strauss N. 18
Sostituzione 

lampada
27/02/18 Sost. 1

Lampada                 
Vapori di Mercurio

250 W

7 19020 15/02/18 Omissis Via Ossidiana N. 13
Ricollocazione 

plafoniera
27/02/18

8 15775 08/02/18 Omissis Via Ossidiana N. 13
Ricollocazione 

plafoniera
27/02/18

9 19020 15/02/18 Omissis
Via Licata vicino           

Top Motors
Zona al buio 27/02/18

Via Domenichino N. 28

13/02/18

Competenza Settore LL.PP.

Competenza Settore LL.PP.

Intervento già eseguito.

Omissis Via Ermocrate N. 133
Sostituzione 

lampada
15/02/18

Competenza Enel

Omissis

1 15373 07/02/18 Omissis Via Polieno N. 109
Sostituzione 

lampada

14/02/17
Sostituzione 

lampada
Via Straus N. 2Omissis12/02/18

Eseguito scavo a mano per individuare i 
pozzetti d'ispezione, ripristinati cavi bruciati, 

prova impianto.

Sostituzione 
lampada

15/02/18

163912

3 16391 12/02/18

4 16391 12/02/18
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive Report mese di febbraio 2018

N. Prot.   
URP

DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. T ip. N. Materiale utilizzato Speci.

1 6595 18/01/18 Omissis
Via Modena angolo 

Via Cicerone
Palo corroso 05/02/18

2 135304 27/11/17 Omissis
Via Beethoven          

N. 110
Sostituzione 

lampada
06/02/18

3 148198 28/12/17 Omissis Via Magnelli Zona al buio 06/02/18

4 1826 09/01/18 Omissis Via Magnelli Zona al buio 06/02/18

5 1115 05/01/18 Omissis Via Beethoven          Zona al buio 06/02/18

6 147457 22/12/18 Omissis Via Beethoven Zona al buio 06/02/18

7 6595 18/01/18 Omissis Via Beethoven Zona al buio 06/02/18

8 6595 18/01/18 Omissis Via Beethoven Zona al buio 06/02/18

9 4414 15/01/18 Omissis Via Beethoven Zona al buio 06/02/18

10 5038 16/01/18 Omissis
Via Beethoven          

N. 110
Sostituzione 

lampada
06/02/18

11 4414 15/01/18 Omissis Via Monza N. 31
Sostituzione 

lampada
09/02/18

12 4414 15/01/18 Omissis
Via Monza angolo     

Via Novara
Sostituzione 

lampada
09/02/18

13 4414 15/01/18 Omissis Via G.le Cascino
Sostituzione 

lampada
09/02/18 Sost. 1 Fusibile

14 148721 29/12/17 Omissis
Via B. Bonanno 

angolo Via Sammito
Sostituzione 

lampada
09/02/18

15 148721 29/12/17 Omissis
Via B. Bonanno           

N. 137
Sostituzione 

lampada
09/02/18

16 131761 17/11/17 Omissis Via Sammito N. 21
Sostituzione 

lampada
09/02/18

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Competenza Enel

Intervento già eseguito

Richiesta la valutazione del Settore LL.PP.

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Competenza Enel
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive Report mese di febbraio 2018

N. Prot.   
URP

DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. T ip. N. Materiale utilizzato Speci.

17 121853 27/10/17 Omissis Via degli Olmi Palo divelto 09/02/18

18 134089 23/11/17 Omissis Via degli Olmi Palo divelto 09/02/18

19 139961 06/12/17 Omissis Via dei Cedri N. 6 Palo divelto 09/02/18

20 4414 15/01/18 Omissis Via Stentinello N. 5
Sostituzione 

lampada
09/02/18

21 4414 15/01/18 Omissis Via Stentinello N. 5
Sostituzione 

lampada
09/02/18

22 4414 15/01/18 Omissis Via Stentinello N. 5
Sostituzione 

lampada
09/02/18

23 4414 15/01/18 Omissis Via Stentinello N. 5
Sostituzione 

lampada
09/02/18

24 1115 05/01/18 Omissis Via Stentinello N. 5
Sostituzione 

lampada
09/02/18

25 12387 31/01/18 Omissis Via della Perla
Sostituzione 

lampada
09/02/18 Sost. 1

Lampada                 
Vapori di Mercurio

250 W

26 122322 31/10/17 Omissis Via Magnelli
Sostituzione 

lampada
09/02/18

27 11684 30/01/18 Omissis Via Polieno N. 109
Sostituzione 

lampada
13/02/18

28 7960 22/01/18 Omissis Via Strauss
Sostituzione 

lampada
14/02/18

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta fusibile

Sost. 1 Fusibile

29/01/181116529 14/02/18
Sostituzione 

lampada
Via Austria N. 1Omissis

Intervento già eseguito

Richiesta la valutazione del Settore LL.PP.

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Intervento già eseguito

Richiesta la valutazione del Settore LL.PP.

Richiesta la valutazione del Settore LL.PP.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive Report mese di febbraio 2018

N. Prot.   
URP

DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. T ip. N. Materiale utilizzato Speci.

Sost. 2
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 2
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

31 141152 11/12/17 Omissis
Via Strauss di fronte 

N. 2
Sostituzione 

lampada
27/02/18

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta lampada E 40

21/02/18

L'utente chiede la ricollocazione del palo 
rimosso perché pericolante.

30 92691 16/08/17 Via del RubinoOmissis

Intervento già eseguito

27/02/1832 11684 30/01/18 Omissis Via Beethoven
Sostituzione 

lampada

Sostituzione 
lampada
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi eseguiti su richieste U.r.p. Online Repor t mese di febbraio 2018

N. Prot.   
Online

DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. T ip. N. Materiale utilizzato Speci.

1 49 31/01/18 Omissis Via Beethoven Zona al buio 06/02/18

2 53 31/01/18 Omissis Via delle Colline N. 3
Ricollocazione 

plafoniera
06/02/18

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Fusibile

Intervento già eseguito

Competenza                                        Settore 
Manutenzione

Omissis21/02/18853 22/02/18
Sostituzione 

lampada
Via L. Sciascia N. 6

1 di 1



Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi Programmati Report mese di febbraio 2018

N. Richiedente Luogo Intervento Tipologia intervento Da ta int. Tip. N. Materiale utilizzato Speci.

1 Ghelas Via Casilina Sostituzione lampada 01/02/18 Sost. 3 Lampada  Led         55 W

2 Ghelas Via Cassia Sostituzione lampada 01/02/18 Sost. 2 Lampada  Led         55 W

3 Ghelas Via Salaria Sostituzione lampada 01/02/18 Sost. 4 Lampada  Led         55 W

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Fusibile

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
125 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
125 W

Sost. 1 Fusibile

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Fusibile

7 Ghelas Via Borca di Cadore Sostituzione lampada 06/02/18 Sost. 4 Lampada  Led         55 W

8 Ghelas Via Casilina Sostituzione lampada 06/02/18 Sost. 1 Lampada  Led         55 W

9 Ghelas Via Adriana da N. 41 a N. 87 Sostituzione lampada 07/02/18 Sost. 6 Lampada  Led         55 W

10 Ghelas Via Adriana da N. 4 a N. 25 Sostituzione lampada 08/02/18 Sost. 7 Lampada  Led         55 W

11 Ghelas Via Sammito N. 34 Sostituzione lampada 09/02/18 Sost. 1 Lampada Miscelata 160 W

05/02/18Ghelas Via Donzella N. 9 Sostituzione lampada

05/02/18

Via Geniniani angolo                
Via Borromini

Sostituzione lampada 01/02/18

6

4 Ghelas

5 Ghelas
Via B. Bonanno angolo                

Via Sammito
Sostituzione lampada
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi Programmati Report mese di febbraio 2018

N. Richiedente Luogo Intervento Tipologia intervento Da ta int. Tip. N. Materiale utilizzato Speci.

12 Ghelas Via Venezia Sostituzione lampada 12/02/18 Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

13 Ghelas Via Aurelia dal N. 59 al N. 71 Sostituzione lampada 12/02/18 Sost. 7 Lampada  Led         55 W

14 Ghelas Via Aurelia dal N. 11 al N. 51 Sostituzione lampada 15/02/18 Sost. 8 Lampada  Led         55 W

15 Ghelas Via Aurelia Sostituzione lampada 16/02/18 Sost. 2 Lampada  Led         55 W

Sost. 2
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 2
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 2 Fusibile

17 Ghelas Via Nomentana Sostituzione lampada 16/02/18 Sost. 7 Lampada  Led         55 W

Sost. 1 Faretto 70 W

Sost. 1 Reattore                              70 W

19 Ghelas Via Nomentana Sostituzione lampada 19/02/18 Sost. 6 Lampada  Led         55 W

20 Ghelas Via B. Bonanno N. 4 Sostituzione lampada 20/02/18 Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Sodio
150 W

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Fusibile

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta lampada E 40

Sostituzione lampada 20/02/18

18 Ghelas

16/02/18

Chiesa Madre                                   
lato C/s V. Emanuele

Sostituzione lampada

16 Ghelas Via Danubio fine strada Sostituzione lampada

16/02/18

21 Ghelas
Piazza  Vittime Civili                          

di Guerra
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi Programmati Report mese di febbraio 2018

N. Richiedente Luogo Intervento Tipologia intervento Da ta int. Tip. N. Materiale utilizzato Speci.

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Fusibile

Sost. 1 Porta lampada E 40

Sost. 1 Conchiglia Grande

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Fusibile

25 Ghelas Via Portuense Sostituzione lampada 21/02/18 Sost. 6 Lampada  Led         55 W

26 Settore LL.PP. Via Segrè Assistenza tecnica 28/02/18

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Porta fusibile

Sost. 1 Fusibile

20/02/18

Fornita assistenza tecnica alla ditta Gerbino.

27 Ghelas Via Bevilacqua N. 68 Sostituzione lampada 28/02/18

20/02/18Ghelas22 Controllo impiantoVico Etruria

23 Ghelas Via Piccini N. 24 Sostituzione lampada 20/02/18

24 Ghelas Via Bellotto N. 18 Sostituzione lampada
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi Programmati Report mese di febbraio 2018

N. Richiedente Luogo Intervento Tipologia intervento Da ta int. Tip. N. Materiale utilizzato Speci.

28 Ghelas Via Portuense Sostituzione lampada 27/02/18 Sost. 9 Lampada  Led         55 W

29 Ghelas Via Portuense Sostituzione lampada 28/02/18 Sost. 12 Lampada  Led         55 W

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1
Reattore                              

Vapori di Mercurio
250 W28/02/18

Cablata plafoniera penzolante

30 Ghelas Via Leoncavallo N. 84 Sostituzione lampada
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Munutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi in Emergenza Report mese di febbraio 2018

N. Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data in t. Tip. N. Materiale utilizzato Spec.

1 05/02/18 VV.UU. prot. 40 Vico Marines Cavi penzolanti 05/02/18

3 09/02/18 Ghelas Via Ossidiana
Controllo 
impianto

09/02/18

Sost. 1
Lampada                 

Vapori di Mercurio
250 W

Sost. 1 Contattore 40 A

5 12/02/18 VV.UU. prot. 50 Via Ossidiana N. 13
Plafoniera 
penzolante

12/02/18

Mt. 19 Cavo 2X2,5

Sost. 1 Lampada  Led         45 W

8 14/02/18 Ghelas
Via S.M. degli Angeli       

palo N. 57
Plafoniera 
penzolante

14/02/18

Ghelas
Rotatoria ingresso 

Macchitella

Controllo quadro elettrico, disattivata 
momentaneamente una fase in corto, 

ripristinato una parte dell'impianto.
9 16/02/18 Ghelas S.S. 115 Gela manfria

Zona al buio 23/02/18
Controllo amperometrico ed voltmetrico 

dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino della 
pubblica illuminazione.

10 23/02/18

2 06/02/18 Ghelas
Via Beethove e zona 

limitrova

Zona al buio 16/02/18

Via Licata angolo            
Via Sicani

Ripristino punto 
luce

13/02/18

Ripristino cavi penzolanti

Controllo 
impianto

06/02/18

In collaborazione con la squadra telecom si è 
provveduto al passaggio cavi e collegamento 

impianto, prova e ripristino dello stesso. 
Utilizzati N. 8 giunti lineari.

Ripristino cavi bruciati nel pozzetto d'ispezione.

Controllo 
impianto

09/02/18

6 13/02/18
Settore LL.PP.      

Arch S. Nicoletti
Via Diomede

4 09/02/18 Ghelas

Tagliato rimosso e trasportato in cantiere palo 
pericolante, punto luce messo in sicurezza.

14/02/18

Rimossa plafoniera penzolante, punto luce 
messo in sicurezza.

7

Rimossa plafoniera penzolante, punto luce 
messo in sicurezza.

Palo pericolanteVia FalconeGhelas14/02/18
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Munutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi in Emergenza Report mese di febbraio 2018

N. Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data in t. Tip. N. Materiale utilizzato Spec.

12 28/02/18 Ufficio elettorale Ufficio elettorale
Sostituzione 

lampada
28/02/18

11 23/02/18 Ghelas Via Francia

Sostituita N. 1 lampada alogena ingresso ufficio 
elettorale.

Zona al buio 23/02/18
Controllo amperometrico ed voltmetrico 

dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino della 
pubblica illuminazione.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi in Reperibilità Report mese di febbraio 2018

N. Prot. 
Fax 

Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data 
intervento

Tip. N. Materiale utilizzato Spec.

Via Cardillo e zona 
limitrofa

Zona al buio 17/02/188 56 17/02/18 VV.UU.

Zona al buio 17/02/18
Controllo amperometrico ed voltmetrico 

dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino 
della pubblica illuminazione.

Controllo amperometrico ed voltmetrico 
dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino 

della pubblica illuminazione.

7 56 17/02/18 VV.UU.

3 46 10/02/18 10/02/18Palo oscillanteVV.UU. Via Falcone

1 Zona al buio
Via degli Ulivi e zona 

limitrofa
VV.UU.01/02/1838

13/02/18
Si riscontrano cavi bruciati a causa incendio 

di una autovettura, si è provveduto al 
ripristino dei cavi.

2 18/c.o.
Controllo amperometrico ed voltmetrico 

dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino 
della pubblica illuminazione.

03/02/18
Via Butera                          

Via Cicerone
Zona al buio03/02/18 VV.UU.

15/02/18 VV. UU. Via L. Sturzo N. 35

6
Via G.le Cascino lato 

est
VV.UU.16/02/18

4 13/02/17
VV.FF. richiesta 

telefonica

535

Rimossa plafoniera penzolante e trasportata 
in cantiere, punto luce messo in sicurezza.

55 16/02/18
Plafoniera 
penzolante

01/02/18
Controllo amperometrico ed voltmetrico 

dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino 
della pubblica illuminazione.

Si è provveduto al taglio del palo, alla 
rimozione e al trasporto dello stesso  in 

cantiere tramite camion, punto luce messo in 
sicurezza

Via delle Sorbe e 
zona limitrofa

Allo stato attuale il palo non presenta 
pericolo di caduta, si è provveduto ad 

avvisare il Settore LL.PP. per la valutazione 
del caso.

Via N. Minardi Cavi bruciati

Palo divelto 15/02/18
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi in Reperibilità Report mese di febbraio 2018

N. Prot. 
Fax 

Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data 
intervento

Tip. N. Materiale utilizzato Spec.

Controllo amperometrico ed voltmetrico 
dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino 
della pubblica illuminazione. Sostituiti N. 2 

lucchetti per chiusura quadro elettrico.

16 73 24/02/18 VV.UU.
Via Lipari e zona 

limotrofa
Zona al buio

VV.UU.
Via Settefarine         

N. 130

Palo divelto 
causa incidente 

stradale
20/02/18

Via Puglia e zona 
limitrofa

Zona al buio 22/02/18

24/03/18

12 64

11 63 22/02/18 VV.UU.

Zona non di N/S competenza, ad ogni buon 
conto l'impianto era acceso. 

6210

9 59 20/02/18

23/02/18

22/02/18 VV.UU.
Vico Tagliano e zona 

limitrofa
Zona al buio 22/02/18

14 69 23/02/18 VV.UU.

Si riscontra portella quadro elettrico aperta e 
interruttori staccati, si è provveduto al loro 

ripristino e alla chiusura del quadro.
13 65 22/02/18 VV.UU.

Via Puglia e zona 
limitrofa

Rimosse n. 2  plafoniere penzolanti e 
trasportati in cantiere, punti luce messi in 

sicurezza.
21/02/18

15 66 23/02/18 VV.UU. Via S. Valentino

21/02/18

Controllo amperometrico ed voltmetrico 
dell'impianto, prova dello stesso, ripristrino 

della pubblica illuminazione.

Plafoniera 
penzolante

Via Butera

Via Puglia e zona 
limitrofa

23/02/18

Si è provveduto al taglio del palo, alla 
rimozione e al trasporto dello stesso  in 

cantiere tramite camion, punto luce messo in 
sicurezza

Palo divelto

Si riscontra portella quadro elettrico aperta e 
interruttori staccati, si è provveduto al loro 

ripristino e alla chiusura del quadro.
Zona al buio

Zona al buio 22/02/18

Si è provveduto al taglio del palo, alla 
rimozione e al trasporto dello stesso  in 

cantiere tramite camion, punto luce messo in 
sicurezza

VV.UU.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi in Reperibilità Report mese di febbraio 2018

N. Prot. 
Fax 

Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data 
intervento

Tip. N. Materiale utilizzato Spec.

Piazza Umberto I Zona al buio 24/02/18
Controllo quadro elettrico, disattivata 
momentaneamente una fase in corto, 

ripristinato una parte dell'impianto.
17 74 24/02/18 VV.UU.
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Ghelas Multiservizi S.p.A.
Munutenzione Pubblica Illuminazione

Interventi Straordinari

Report mese di febbraio 2018

N. Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data in t. Tip. N. Materiale utilizzato Spec.

Realizzato collegamento a n. 4 punti luce per 
le manifestazioni relative al carnevale.

08/02/181
Settore Sport, 

Turismo               
prot. 15860

Piazza Umberto I
Creazione punto 

luce 
08/02/18
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