Report

Manutenzione

Pubblica llluminazione

mese di Marzo 2021

Tipologia N.
Interventi U.r.p. 11
Interventi U.r.p. retroattivi 91
Interventi programmati 78
Interventi in emergenza 6
Interventi in reperibilita 11
Totale interventi 197

Societa in House Providing
del Comune di Gela
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Report manutenzione pubblica illuminazione
Interventi su richieste U.r.p.

N. I:’Jr;; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci.
1 24206 02/03/21 Omissis Viale Indipendenza Zona al buio 02/03/21 Intervento gia eseguito.
2| 24206 | 02/03/21 Omissis Via Ischia N.141 S?::::;;o;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
3| 25997 | 03/03/21 Omissis Via Ivrea N.105 S?::::;;o;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
4| 24812 | 01/03/21 Omissis Via Martorana N.21-25 S?::::;;o;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.

. . Sostituzione Sost.| 1 Accenditore 70/400
5| 25092 | 03/03/21 Omissis Via Forli N.71 lampeda 04/03/21 ——

Sost.| 1 |Lampada Vapori di Sodio| 150W
6| 26598 | 04/03/21 Omissis Via Romolo N.14 S?::::;;o;e 23/03/21 |Sost.| 2 Lampada Led 55W
7 | 26598 | 04/03/21 Omissis Via Smecca N.22 S?::::;;o;e 23/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
8| 27812 | 03/03/21 Omissis Via Beethoven N.76 S?::::;;o;e 24/03/24 Manca palo della pubblica illuminazione
9| 27812 | 03/03/21 Omissis Via Bethoven N.110 S?::::;;o;e 24/03/21 |Sost.| 2 Lampada Led 35W
10| 24816 | 01/03/21 Omissis Via Manfredini N.32 S?::::;;o;e 29/03/21 |Sost.| 1 | Armaturastradale Led | 50W
11| 32117 | 16/03/21 Omissis Vico Ercolano S?::::;;o;e 30/03/21 Intervento gia eseguito.
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi su richieste U.r.p. retroattive

Prot.

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec.
Sost. Lampada Led 55W
1 | sollecito U.r.p. Via Martoglio N.21 STSt't”Z'one 01/03/21 |Sost, Portalampada E40
ampada
Sost. Plafoniera riciclata
2 | 14134 | 02/02/21 Omissis Via N. Paci N.38 Scl’:::;;f;e 02/03/21 |Sost. Lampada Led 55W
3| 14134 | 02/02/21 Omissis Via Istria N.32 Scl’:::;;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 55W
4| 1609 | 07/01/21 Omissis Via Istria N.32 Sostituzione | 15354 Intervento gia eseguito.
lampada
5 | 53362 | 22/05/20 Omissis Via ischia N.141 Scl’::::;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
6 | 120848 | 11/11/20 Omissis Via Di Bartolo N.5 Scl’::::;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
L Via Martorana angolo Sostituzione
7 139524 | 24/12/20 Omissis o 03/03/21 [ Sost. Lampada Led 35W
Via Giudice lampada
8 | 137058 | 17/12/20 Omissis Via Martorana angolo | Sostituzione | 5,554 Intervento gia eseguito.
Via Giudice lampada
9 | 115212 | 27/10/20 Omissis Via F.lii Bandiera N.17 Scl’::::;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
10| 62498 | 16/06/20 Omissis Via F.lli Bandiera N.22 Scl’::::;f;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
11| 117999 | 03/11/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’::::;f;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
12| 119476 | 06/11/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’::::;f;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
13| 135049 | 15/12/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;f;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
14| 115222 | 27/10/20 Omissis Via Ivrea N.117 Scl’:::;;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
15| 115222 | 27/10/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
16 | 104154 | 30/09/20 Omissis Via G. Garibaldi N.85 Scl’:::;;f;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi su richieste U.r.p. retroattive

Prot.

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec.
17 | 106822 | 06/10/20 Omissis Via G. Garibaldi N.69 Scl’:::;;?;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
18| 88483 | 19/08/20 Omissis Via G. Garibaldi N.69 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
19| 88135 | 18/08/20 Omissis Via G. Garibaldi N.8 Scl’:::;;?;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
20 | 116474 | 30/10/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
21| 118001 | 03/11/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
22| 118001 | 03/11/20 Omissis Via G. Garibaldi N.8 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
23 | 120233 | 10/11/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
24 | 135117 | 15/12/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
25 | 135105 | 15/12/20 Omissis Via Garibaldi angolo | Sostituzione | 5/05/54 | gogt Lampada Led 35W
Via Smecca lampada
26 | 135087 | 15/12/20 Omissis Via G. Garibaldi N.139 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
27 | 135058 | 15/12/20 Omissis Via Ischia N.32 Scl’:::;;?;e 03/03/21 |Sost. Lampada Led 35W
28 | 21941 | 22/02/21 Omissis Via F.lii bandiera N.16 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
29 | 22864 | 24/02/21 Omissis Via Martorana N.25 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
30 | 22864 | 24/02/21 Omissis Via Istria N.32 Scl’:::;;?;e 03/03/21 Intervento gia eseguito.
31 22871 24/02/21 Omissis Via N. Minardi N.18 Cavi penzolanti | 03/03/21 Intervento gia eseguito.
Sost. Lampada Led 55W
32| 79497 | 24/07/20 Omissis Via Ninive N.2 Scl’:::;;?;e 04/03/21 |Sost. PortaLampada E40
Sost. Plafoniera riciclata
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi su richieste U.r.p. retroattive

Prot.

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec.
33| 101640 | 24/09/20 Omissis Via Ninive N.2 Scl’:::;;f;e 04/03/21 Intervento gia eseguito.
34| 65350 | 23/06/20 Omissis Via Galeno N.20 Scl’:::;;f;e 04/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
35| 78015 | 21/07/21 Omissis Via Galeno N.20 Scl’:::;;f;e 04/03/21 Intervento gia eseguito.
36 | 78992 | 23/07/20 Omissis Via Galeno N.20 Scl’:::;;f;e 04/03/21 Intervento gia eseguito.
37| 17279 | 13/02/20 Omissis Via Forli N.71 Sostituzione |4 4354 Intervento gia eseguito.

lampada
38| 92269 | 01/09/20 Omissis Via Forli N.71 Sostituzione |4 4354 Intervento gia eseguito.

lampada
39| 117999 | 03/11/20 Omissis Via Fazzello N.116 Scl’:::;;f;e 04/03/21 Intervento gia eseguito.
40 | 135110 | 15/12/20 Omissis Via Fazzello N.116 R'Co”r‘:;im”e 04/03/21 Gia in programmazione.
41| 98121 | 17/09/20 Omissis Via fazzello N.142 Scl’:::;;f;e 04/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
42| 54143 | 27/05/20 Omissis Via fazzello N.142 Scl’:::;;f;e 04/03/21 Intervento gia eseguito.
43| 92640 | 02/09/20 Omissis Via Plinio N.157 Sostituzione | 40301 |sost. | 1 Fusibile

lampada
44| 90864 | 27/08/20 Omissis Via Plinio N.157 Scl’:::;;f;e 04/03/21 Intervento gia eseguito.
45 | 17279 | 13/02/21 Omissis Via Fazzello N.80 Scl’:::;;f;e 04/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
46 | 54191 | 25/05/20 Omissis Via Feace N.160 Scl’::::;f;e 04/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 55W
47| 22871 | 24/02/21 Omissis Via Plinio N.68 Scl’::::;f;e 04/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 55W

Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W

48| 54191 | 25/05/20 Omissis Via Feace N.46 Scl’::::;f;e 04/03/21 | Mt. | 5 Cavo 3X2.5

Ripristino cavi bruciati all'interno del pozzetto

d'ispezione.
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi su richieste U.r.p. retroattive

Prot.

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec.
49 | 129698 | 03/12/20 Omissis Via Enotri N.9 Scl’:::;;f;e 09/03/21 |Sost. Lampada Led 55W
50 | 53362 | 22/05/20 Omissis Via Enotri N.9 Sostituzione |44 /4554 Intervento gia eseguito.
lampada
51| 76621 | 20/07/21 Omissis Via Enotri N.9 Sostituzione |44 /4554 Intervento gia eseguito.
lampada
52| 81083 | 29/07/21 Omissis Via Enotri N.9 Sostituzione |44 Intervento gia eseguito.
lampada
53 | 135105 | 15/12/20 Omissis Via Lipari N.79 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
54 | 135070 | 15/12/20 Omissis Via La Paz N.8 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
55 | 141153 | 30/12/20 Omissis Via La Paz N.8 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
56 | 96595 | 04/09/20 Omissis Via Licata Sostituzione |45 354 Intervento gia eseguito.
lampada
57| 90866 | 27/08/20 Omissis Lido Accidia Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
58 | 72644 | 13/07/20 Omissis Via Lecce N.295 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
59 | 76621 | 20/07/20 Omissis Via Lipari N.79 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
60 | 76621 | 20/07/20 Omissis Via P. Picasso N.21 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
61| 78992 | 23/07/20 Omissis Via Livorno N.324 Scl’::::;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
62 | 104577 | 30/09/20 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’::::;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
63| 15240 | 05/02/21 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’::::;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
64| 1993 | 08/01/21 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’::::;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
65| 135058 | 15/12/20 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’::::;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
66 | 137058 | 17/12/20 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’::::;f;e 12/03/21 | Sost. Armatura stradale Led | 50W
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi su richieste U.r.p. retroattive

Prot.

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec.
67 | 135087 | 15/12/20 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
68 | 135110 | 15/12/20 Omissis Via Lo Surdo N.10 Scl’:::;;f;e 12/03/21 Intervento gia eseguito.
69 | Sollecito u.r.p. Piazza Salandra Sostituzione | 45,0354 |gost | 1 Faro Led 200W
lampada
Si rileva che i pozzetti sono pieni d'acqua e vi
sono cavi bruciati, si € provveduto al
70 10/02/21 sezionamento della linea elettrica per
rilevamento corto circuito, ripristinato
momentaneamente una parte dell'impianto.
Sollecito u.r.p. Via delle Ninfee Controllo impianto
Mt. | 100 Cavo 1X10
71 15/03/21 | Mt. 6 Tubo corrugato 50w
Collegamneto cavi nei pozzetti d'ispezione,
prova e ripristino totale dell'impianto.
72 | 107737 | 08/10/20 U.r.p. C/da Femmina Morta Zona al buio 15/03/21 Intervento gia eseguito.
73| 117999 | 03/11/20 Omissis Piazza S. Giacomo Scl’:::;;f;e 16/03/21 Intervento gia eseguito.
74 | 135110 | 15/12/20 Omissis Piazza S. Giacomo Scl’:::;;f;e 16/03/21 Intervento gia eseguito.
Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
75| 14131 | 02/02/21 Omissis Via Strauss N.24 OStiuzIoNe 1 44/43/04
lampada .
Util. 1 Tronchetto
76 | 110701 | 14/10/20 Omissis Via Nomentana N.4 Scl’:::;;f;e 17/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 55W
77| 115212 | 27/10/20 Omissis Via Nomentana N.4 Scl’:::;;f;e 17/03/21 Intervento gia eseguito.
78 | 89466 | 24/08/20 Omissis Via Buscemi N.79 Scl’:::;;f;e 19/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
79| 16233 | 09/02/21 Omissis Via Napoli N.10 Scl’:::;;f;e 19/03/21 |Sost.| 1 | Armaturastradale Led | 50W
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi su richieste U.r.p. retroattive

Prot.

N. URP DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec.
80 | Sollecito u.r.p. Via Cassia N.24 Scl’:::;;f;e 19/03/21 | Sost. Armatura stradale Led | 50W
81 | Sollecito U.r.p. Via Natoli N.5 Sostituzione | g4 Intervento gia eseguito.
lampada
82| 20369 | 17/02/21 Omissis Via Talca Sostituzione | 5 354 Intervento gia eseguito.
lampada
L Via Beethoven angolo Sostituzione
83 66986 26/06/20 Omissis : . 24/03/21 | Sost. Lampada Led 35W
Via Magnelli lampada
8a| 97786 | 17/09/20 Omissis Via Beethoven angolo | Sostituzione | ;3,54 Intervento gia eseguito.
Via Magnelli lampada
85| 82972 | 03/08/20 Omissis Via Beethoven Scl’:::;;f;e 24/03/21 Intervento gia eseguito.
86 | 90469 | 26/08/20 Omissis Via Beethoven Scl’:::;;f;e 24/03/21 Intervento gia eseguito.
Sostituzi Sost. Lampada Led 35W
87 | 135058 | 15/12/20 Omissis Via Mondello N.-30 ‘l’:r:];;'(;’;e 30/03/21
Sost. Armatura stradale Led 50W
Sost. Accenditore 70/400
88| 15731 | 08/02/21 Onmissis Vico Ercolano Scl’:::;;f;e 30/03/21 | Sost. Lampada Vapori di Sodio | 150W
s Reattore Vapori di Sodio | 150W
89 | 21941 | 22/02/21 Omissis Vico Ercolano Scl’:::;;f;e 30/03/21 Intervento gia eseguito.
90 | Sollecito u.r.p. Via I. Concezione N.22 | SOStiluzione | a4/0554 | Sost. Lampada Led 35W
lampada
91 | Sollecito U.r.p. Via Juvara N.2 Sostituzione | 540354 | gost. Lampada Led 55W

lampada




Report manutenzione pubblica illuminazione
Interventi programmati

N. Email Data Richiedente Luogo Intervento .Tlpologla Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci.
Fax Pec intervento
1 01/03/21 Ghelas S.S. 115 Gela - Licata |Controllo impianto[ 01/03/21 |Sost.| 3 Timer astrononico
Sost.| 12 Armatura stradale Led 50W
Progetio Via Sat‘g:ignce”o Sosttusione util. | 16 Morsetti elettrici 6mm
2 Led 01/03/21 Ghelas Via Pandino armature stradali 01/03/21
Viale Mazara del Vallo Mt. | 20 Cavo fror 3G 1.5
Sost.| 7 Fusibili
Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
Progetto g . . Sostituzione
3 02/03/21 Ghelas Via Vitale - Via Battaglia .| 02/03/21 | Mt. | 20 Cavo fror 3G 1.5
Led armature stradali
Sost.| 4 Portella palo Grande
4 | Progeto | o030 Ghelas Via La Paz Sostituzione | 450351 |Sost.| 2 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
P tt Viale Indioend Installazi Inst.| 2 Armatura stradale Led 100W
5 | TTO9M0 | 0o/03/21 Ghelas /1ale Indipendenza nstafiazione 1 no/03/21
Led piazzale parcheggio | armature stradali
Inst. | 1 Armatura stradale Led 50W
Sost.| 2 Lampada Led 35W
6 03/03/21 Ghelas Via C. Carra Controllo impianto| 03/03/21
Sost.| 1 Lampada Led 55W
7 | Progetto | 430321 Ghelas Via La Paz Sostituzione | 430351 |Sost.| 15 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
8 03/03/21 Ghelas Via Ippocrate angolo |, o116 impianto| 03/03/21 | Sost.| 1 Lampada Led 55W
Via Bevilacqua
9 03/03/21 Ghelas Via Schuman N.1 Controllo impianto| 03/03/21 [Sost.| 1 Lampada Led 55W
Sost.| 1 Accenditore 70/400
10 03/03/21 Ghelas Via Ossidiana Controllo impianto| 03/03/21
Sost.| 1 |Lampada Vaporidi Sodio| 150W
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Report manutenzione pubblica illuminazione
Interventi programmati

Email

Tipologia

N. Data Richiedente Luogo Intervento . Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci.
Fax Pec intervento
11| Progetto | 4, 55/54 Ghelas Via Minerbio Sostituzione | a1 [Sost.| 2 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
12| Progetto | 4, 55/54 Ghelas Via Pandino Sostituzione | a1 [Sost.| 7 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
13| Progetto | 4, 55/54 Ghelas Via P. Micca N.3-5 Sostituzione | 1 0a01 [Sost.| 2 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
14 04/03/21 Ghelas Via Pier de,l:aSFrancesca Controllo impianto| 04/03/21 |Sost.| 1 Lampada Led 55W
Sost.| 4 Armatura stradale Led 100W
Util. | 4 Snodi per armatura
p " Sostituzi Util. 4 Tronchetto 30cm
15| TTO9€M0 1 56103701 Ghelas Piazza Russello ostuzione | /03701
Led armature stradali )
util. | 20 Mammut 2.5
Mt. | 40 Cavo fror 3G 1.5
Util. | 8 [ Bulloni completi di dado 12mm
Sost.| 1 Lampada Led 35W
16 06/03/21 Ghelas Orto Fontanelle Controllo impianto| 06/03/21
Sost.| 1 Globo 40
17| Progetto | ga/55/04 Ghelas Via Tevere Sostituzione | 450551 [Sost.| 3 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
1g| Progetto | ga/55/04 Ghelas Piazza S. Giacomo Sostituzione | 45,0351 [Sost.| 12 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
P " Sostituzi Sost.| 6 Armatura stradale Led 100W
19| TTO9€M0 1 59/03/01 Ghelas Piazza S. Teresa Valse | 2OSMUZIONe 1 nq/03/01
Led armature stradali
Mt. 10 Cavo fror 3G 3X1,5
20 09/03/21 Ghelas Vico Aliotta Controllo impianto| 09/03/21 [Sost.| 1 Faretto Led 50W
21 09/03/21 Ghelas Via Rasi N.39 Controllo impianto| 09/03/21 [Sost.| 3 Lampada Led 35W
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Report manutenzione pubblica illuminazione
Interventi programmati

Email

Tipologia

N. Data Richiedente Luogo Intervento . Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci.
Fax Pec intervento
Sost.| 6 Armatura stradale Led 100W
Mt. | 100 Cavo fror 3G 3X1.5
P tt Sostituzi Util. 6 Giunti lineari 35
22| ""998M0 | hg/03/01 Ghelas Via Falcone ostluzione | na/03/01
Led armature stradali ) )
Util. 1 Rotolo nastro isolante
Util. 1 Rotolo. nastro
vulcanizzante
Controllo e ripristino impianto.
Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
23| Progetio | 4o/0a/04 Ghelas Via Trinacria Sostituzione | 0501 | it | 6 Adattatori
Led armature stradali
Mt. 15 Cavo fror 3G 3X2.5
24| Progetio | 40/0a/04 Ghelas Via Sabbioncello Sostituzione | o/0301 Sost.| 5 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
25| Progetto | q/0a/04 Ghelas Via Pandino Sostituzione | q0301 [Sost.| 3 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
26| Pro%eto | 46/03/01 Ghelas Via Maganuco N.3 Sostituzione | 440301 [Sost.| 1 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
Sost.| 7 Armatura stradale Led 50W
P tt Sostituzi Mt. 15 Cavo fror 3G 3X1.5
27| ""99CM0 | 40/03/21 Ghelas Via Portoferrara OSHILZIONEG | 40)/03/21
Led armature stradali
Sost.| 1 Portella palo Grande
Sost.| 1 Fusibili
28| PO98MO | 46/03/01 Ghelas Via Sabbioncello Sostituzione | 440301 [Sost.| 2 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
29| Progetio | 460404 Ghelas Via Bronte Sostituzione | 440501 Sost.| 7 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Email

Tipologia

N. Data Richiedente Luogo Intervento . Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci.
Fax Pec intervento
30| TTO98MO | 46/03/01 Ghelas Via Rio de Janeiro Sostituzione | 440301 [Sost.| 10 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
31 11/03/21 Ghelas Via Tigellino Controllo impianto] 11/03/21 |Sost.| 2 Lampada Led 55W
32 11/03/21 Ghelas Via Mendel Controllo impianto| 11/03/21 [Sost.| 1 Lampada Led 55W
33| PrOgeto | 4y na04 Ghelas Via Rio de Janeiro Sostituzione | 440301 [Sost.| 8 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
34| Progetio |y nanq Ghelas Viale Cortemaggiore | SOSHUZIone |y na01 ISost.| 5 | Armaturastradale Led | 50W
Led armature stradali
35| PrO%elo | 1y nanq Ghelas Via Gagliano Sostituzione | 444301 [Sost.| 7 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Progetto . Sostituzione
36 11/03/21 Ghelas Via Portoferrara .| 11/03/21 | M. 10 Cavo fror 3G 3X1.5
Led armature stradali
Util. 2 Tronchetto
37| Progeto | 450301 Ghelas Via Rio de Janeiro Sostituzione | 450301 [Sost.| 13 | Armatura stradale Led |  50W
Led Via Sobrero armature stradali
P " Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
3g| "1O9%MO | 1o/03/21 Ghelas Via Gagliano ostiluzione 1 45/03/21
Led armature stradali
Mt. 15 Cavo fror 3G 3X1.5
Richiesta . . L
39 telefonica 13/03/21 Settore LL.PP. Via Ara Pacis Controllo impianto| 13/03/21 [Sost.| 1 Lampada Led 35W
Sost.| 2 Lampada Led 35W
40 13/03/21 Ghelas Vico Samo Controllo impianto| 13/03/21
Util. 1 Riduzione E40/E27
Sost.| 16 Armatura stradale Led 50W
Progetto . . Sostituzione
41 15/03/21 Ghelas Viale Cortemaggiore .| 15/03/21 |Sost.| 2 Portella palo Grande
Led armature stradali
Sost.| 4 Fusibili
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Progetto . . I
42 Led 16/03/21 Ghelas Piazza S. Giacomo |Controllo impianto| 16/03/21 |Sost.| 2 Faretto Led 300W
Sost.| 1 Globo
_, Sost.| 1 Staffa
43 16/03/21 Ghelas C/so S. Aldisio angolo | o116 impianto| 16/03/21
Via Cappuccini . .
Sost.| 1 |Lampada Vapori di Sodio| 150W
Sost.| 1 Lampada Led 35W
Sost.| 16 Armatura stradale Led 50W
Progetto . . Sostituzione
44 16/03/21 Ghelas Viale Cortemaggiore .| 16/03/21 |Sost.| 2 Portella palo Grande
Led armature stradali
Mt. | 15 Cavo fror 3G 3X1.5
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
a5| Progetio | yeina0q Ghelas Via Pontina Sostituzione | 4g035¢ | it | 1 Tronchetto
Led armature stradali
Sost.| 1 Portella palo Piccola
p " Sostituzi Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
a6| 091 | 16/03/21 Ghelas Via P. Picasso OstluzIon® 1 46/03/21
Led armature stradali )
Util. | 4 Tronchetto
47 17/03/21 Ghelas C/so S. Aldisio vicino | 116 impianto| 17/03/21 |Sost.| 1 |Lampada Vapori di Sodio| 150w
farmacia S. Giacomo
Sost.| 13 Armatura stradale Led 50W
Progetto Sostituzione Util. | 26 Morsetti elettrici
ag| "™ 17/03/21 Ghelas Viale Cortemaggiore nuzione 1 47/03/21
Led armature stradali
Mt. | 20 Cavo fror 3G 3X1.5
Sost.| 8 Fusibili
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Sost.| 8 Armatura stradale Led 50W
Progetto Sostituzione Util. [ 16 Morsetti elettrici
a9| "9 19/03/21 Ghelas Viale Cortemaggiore nuzione 1 49/03/21
Led armature stradali
Mt. 10 Cavo fror 3G 3X1.5
Sost.| 1 Portella palo Grande
Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
Progetto Sostituzione Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
50| "'oY 19/03/21 Ghelas Viale Cortemaggiore nuzione 1 49/03/21
Led armature stradali
Mt. 20 Cavo fror 3G 3X1.5
util. | 1 Doppio braccio mt.1.5
51| Progetto | o500 Ghelas Via Ravenna Sostituzione | 555301 |sost.| 11 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
52| Progetio | 5503701 Ghelas Via Caviaga Sostituzione | oo 4301 [Sost.| 4 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
53| Progetto | o500 Ghelas Via Ravenna Sostituzione | 550301 |sost.| 1 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
54| Progetio | o500 Ghelas Via Talca Sostituzione | 555301 |sost.| 16 | Armatura stradale Led | 50W
Led Via Lota armature stradali
55| Progetto | oo0301 | Ditta C.GN. Via M. del Rosario Sostituzione | 555301 |sost.| 26 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
56| Frogetto | oq0a04 Ghelas Via Ravenna Sostituzione | 54,0301 |sost.| 2 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
57| Progetio | 5q03/01 Ghelas Via E. Romagnoli Sostituzione | 54351 gost| 6 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
5g| Progetto | oq0404 Ghelas Via Mendel Sostituzione | 54,0301 |sost.| 1 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
Sost.| 1 Faretto Led 200W
59 23/03/21 Ghelas Rotatoria Via Borsellino |Controllo impianto| 23/03/21
util. | 1 Staffa
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60| TTO98M0 | 530301 Ghelas Via Talca Sostituzione | »o/0301 Sost.| 12 | Armatura stradale Led | 50W
Led Via Lota armature stradali
61| TTO98M0 | 530304 Ghelas Via Madonna del Sostituzione | »o/0301 Sost.| 30 | Armatura stradale Led | 100W
Led Rosario armature stradali
62| 71090 | 5403701 Ghelas Posteggio stazione FF | S0SUUZIONe | 540501 |sost.| 22 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
63| TTO98M0 | 5403701 Ghelas Via Venezia tratto Sostituzione | 540301 Sost.| 13 | Armatura stradale Led | 100W
Led cavalcavia ex Fiat armature stradali
6a| TTO98M0 | 540301 Ghelas Via Borsellino angolo | Sostituzione | 54 053/51 |gost | 1 | Armatura stradale Led | 100W
Led Via Federico Il di Svevia| armature stradali
65| TT0%CHO | 550301 Ghelas Via Tarapaca Sostituzione | »50301 [Sost.| 10 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
66| "0 | 550301 Ghelas Via E. Romagnoli Sostituzione | »50301 [Sost.| 15 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
Sost.| 8 Armatura stradale Led 50W
uti. | 3 Curve 90°
Util. 3 Morsetti elettrici
Util. | 3 Capicorda
Util. | 3 Bulloni completi di dado
Progetto . Sostituzione
67 26/03/21 Ghelas Via Tarapaca .| 26/03/21 | Mt. | 45 Cavo fror 3G 3X1.5
Led armature stradali
Sost.| 3 Portella palo Grande
Sost.| 3 Conchiglia Grande
Sost.| 5 Fusibile
util. | 18 Bulloncini esagonali per
curva
Sost.| 3 Fusibili
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Sost.| 8 Globi trasparenti
Progetto Sost.| 8 Lampada Led 35W
68 Lgd 26/03/21 Ghelas Piazza Regina Pacis |Controllo impianto| 26/03/21
Mt. 15 Cavo fror 3G
Sost.| 8 Base per globi
gg| Frogetto | ouna0 Ghelas Via Venezia Installazione | 575301 |50st.| 20 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
70| Progetto | ouna0 Ghelas S.S. 115 Gela - Licata | "stallazione | o00q01 I5ost.| 23 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
71| Progetio | og04/04 Ghelas Via Rio de Janeiro Installazione | 55,5301 |5ost.| 14 | Armatura stradale Led | 50W
Led armature stradali
72| Progetio | og0404 Ghelas S.S. 115 Gela - Licata | "stallazione | oq 5501 |sost.| 50 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
Sost.| 7 Armatura stradale Led 100W
. . Sost.[ 3 Portella palo Grande
73 Progetto 29/03/21 Ghelas Via Madon.na del Installazione | 29/03/21
Led Rosario armature stradali .
Sost.| 7 Fusibili
Ripristino giunti bruciati.
Sost.| 8 Armatura stradale Led 50W
74| Progetio | 45,0554 Ghelas Via Rio de Janeiro Installazione | q63/0¢ | g | 1 Braccio a tre
Led armature stradali
Mt. 30 Cavo fror 3G 1.5
75| Progetto | 4504/04 Ghelas S.S. 115 Gela - Licata | mstallazione | 556501 |sost.| 34 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
76| Progetto | 400404 Ghelas Via Salonicco Installazione | 55,5301 |s50st.| 11 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
77| Progetio | 440404 Ghelas Clso V. Emanuele N.136| _nstallazione 545000 Isost| 1 | Armatura stradale Led | 30w
Led armature stradali
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Progetto Installazione Sost.| 14 Armatura stradale Led 50W
78| "9 31/03/21 Ghelas Via Caviaga Zlone 1 34/03/21
Led armature stradali
Mt. | 20 Cavo fror 3G 3X1.5
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R|ch|e§ta 04/03/21 Coordinatore Via La Paz As&stgnza 04/03/21 Forn|.ta .aSS|ster.12a tecnica per ripristino cavi
telefonica Ghelas tecnica tranciati dalla ditta che eseguiva uno scavo.
175 | 15/03/21 VV.UU. Via N. Minardi angolo | . i oonoianti | 15/08/21 Cavi di competenza Enel, comunicato ai
Via Risorgimento VV.UU. per i provvedimenti del caso.
Apertuta pozzetti d'ispezione per rilevamento
_ . o . corto circuito, sezionato impianto prova e
R|ch|e§ta 24/03/21 Coordinatore Via B|o de L.Jane|ro Zona al buio 24/03/21 ripristino dello stesso.
telefonica Ghelas scalinata Via Lota
Sost.| 1 Armatura stradale Led | 100W
Email 92/03/21 VV.UU. Via SellmL.mte e zona Zona al buio 24/03/21 Cont!'.ollo. ampero.mgtr!co ed voltmetrico
limitrofa dell'impianto e ripristino dello stesso.
Sost.[ 15 Fusibile
30/03/21 Ghelas S.S. 115 Gela - Licata |Controllo impianto| 30/03/21
Sost.| 7 Portella palo Grande
Mt. | 20 Tubo corrugato
Mt. | 25 Cavo 3X2.5
Sost.[ 1 Plafoniera in corto
Richiesta Inst. | 1 Armatura stradale Led 50w
Ichies 31/03/21 Vice Sindaco Via degli Appennini Zona al buio 31/03/21
telefonica :
util. | 1 Tronchetto
Inst. [ 1 Palo segnaletico Mt.3
util. | 2 Staffe
util. | 4 Tasselli
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1 152 04/03/21 VV.UU. Orto Fontalelle Pali danneggiati | 04/03/21 Area messa in sicurezza, recuperati n.2 globi.
2 161 10/03/21 VV.UU. Via Sghgn e zona Zona al buio 10/03/21 Controllo ampero.mg-tr!co ed voltmetrico dell'impianto
limitrofa e ripristino dello stesso.
3 181 16/03/21 VV.UU. Via Bgtgllo e zona Zona al buio 16/03/21 Controllo ampero.mg-tr!co ed voltmetrico dell'impianto
limitrofa e ripristino dello stesso.
4 187 20/03/21 VV.UU. Via Bresmess angolo Assstgnza 20/03/21 Fornita aSS|§tenza tecnica alla ditta incaricata di
C/so V. Emanuele tecnica installare palo della ZTL
5 | Richieta | 50301 | vice Sindaco Piazza Roma Zonaalbuio | 22/03/21 | Controllo amperometrico ed voltmetrico dellimpianto
telefonica e ripristino dello stesso.
6 199 25/03/21 VV.UU. Via Borsellino scalinata Plafoniera 25/03/21 Rimossa plafoniera pe.nzolante, punto luce messo in
penzolante sicurezza.
7 Pec 24/03/21 Assessorgto Piazza Umberto | As&stgnza 26/03/21 Fornita aSS|s'tlen'.za te-pmcq per m"an|festa2|one
Sport e Turismo tecnica M'illumino di meno
8 203 26/03/21 VV.UU. Via Sghgn e zona Zona al buio 26/03/21 Controllo ampero.mg-tr!co ed voltmetrico dell'impianto
limitrofa e ripristino dello stesso.
9| 204 | 27/0321 VV.UU. Via Torre di Manfria | Palo caduto | 27/03/21 | "atasi di palo Telecom si & provveduto a mettere [a
zona in sicurezza conla rmozione del palo.
10 30/03/21 VV.UU. Piazza Roma Zonaalbuio | 26/03/21 | Controllo amperometrico ed voltmetrico dellimpianto
e ripristino dello stesso.
11 216 31/03/21 VV.UU. Via Zuppardo Palo divelto 31/03/21 | Rimosso palo divelto, punto luce messo in sicurezza.
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