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Report manutenzione pubblica illuminazione

Ottobre 2021

Interventi su richieste U.r.p.

lLDJrI:I:' DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Speci. Squadra

111745 | 19/10/21 Via Pozzillo N.57 Sostituzione 1 g1 1 Intervento gia eseguito
lampada

115641 | 28/10/21 Via Pozzillo N.57 Sostituzione | g, Intervento gia eseguito
lampada

115641 | 28/10/21 Via F.lli Bandiera N.101 |  SOSUtUZIONe | 5q1 6791 Intervento gia eseguito
lampada

115641 | 28/10/21 Via Duca d'Aosta N.3 | SOSHUZIONE | oq,1 009 Intervento gia eseguito
lampada

115639 | 28/10/21 Via Stoppani N.22 Sostituzione 1 g/ Intervento gia eseguito
lampada

115635 | 28/10/21 Via Duca d'Aosta N.3 Sostituzione 29/10/21 Intervento gia eseguito
lampada

115635 | 28/10/21 Via Salerno N.179 Sostituzione | g, Intervento gia eseguito
lampada

115631 | 28/10/21 Via del Ghirlandaio N.36 S‘I’asrt:;;g’;e 29/10/21 Intervento gia eseguito
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Ottobre 2021

Interventi su richieste U.r.p.retroattivi

N. fjrs; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec. Squadra

1 135063 15/12/20 Via Settefarine Km.3 Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

2 | 94896 | o6/09/21 Via Pignatelli N.110 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

3 | 95672 | 0909/t Via Pignatelli N.110 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

4 | 115222 | 27/10/20 Piazza S. Agostino N.4 | SOSUUZIONe 1) /1699 Intervento gia eseguito.
lampada

5 | 87856 | 17/08/20 Via Tucidite Sostituzione | 1,15 Intervento gia eseguito.
lampada

6 | 87856 | 17/08/20 Via Tucidite Sostituzione | 1,154 Intervento gia eseguito.
lampada

7 1991 08/01/21 Via T. Bernardino Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

8 | 135070 | 15/12/20 Via T. Bernardino Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

9 | 138606 | 22/12/20 Via Taormina Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

10 | 15240 | 05/02/21 Via Taormina N.21 Sostituzione |11/ Intervento gia eseguito.
lampada

11 | Sollecito | 21/04/21 Via Taormina N.21 Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

12 | Sollecito | 05/01/21 Via Taormina N.114 Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

13 | 89102 | 21/08/20 Via Tandurella N.23 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

14 | 104155 | 30/09/20 Via Tucidite Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

15 | 88133 | 18/08/20 Via Tucidite Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

16 | 71836 | 09/07/20 Via Tiepolo N.54 Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

17 | 71836 | 09/07/20 Via Tiepolo N.54 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

18 | 72644 | 13/07/21 Via Tiepolo N.54 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
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Interventi su richieste U.r.p.retroattivi

N. fjrs; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec. Squadra

19 | 64358 | 19/06/21 Via Tiepolo N.26 Sostituzione | 1,154 Intervento gia eseguito.
lampada

20 | 60461 | 11/06/21 Via Sernesi N.6 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

21 | 62498 | 16/06/20 Via Sernesi N.6 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

22 | 20838 | 11/03/21 Via Tigellino N.45 Sostituzione | 115 Intervento gia eseguito.
lampada

23 | 21682 | 22/02/21 Via Tiepolo N.26 Sostiuzione |41 659 Intervento gia eseguito.
lampada

24 | 27255 | 0s5/03/21 Via Tigellino N.57 Sostituzione | 1,154 Intervento gia eseguito.
lampada

25 | 19340 | 16/02/21 Via Trinacria Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

26 | 33792 | 19/03/21 Via Torino N.8 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

27 | 35363 | 24/03/21 Via Tarapaca N.9 Sostituzione | 1,105 Intervento gia eseguito.
lampada

28 | 40515 | 08/04/21 Via Torino N.8 Sostiuzione |41 659 Intervento gia eseguito.
lampada

29 | 40515 | 08/04/21 Via Tiepolo N.18 Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

30 | 41644 | 12/04/21 Via Tiepolo Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

31 | 38822 | o041 Via Tiepolo Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

32 | 32649 | 17/03/21 Via Tiepolo N.26 Sostituzione | 1,15 Intervento gia eseguito.
lampada

33 | 46636 | 22/04/21 Via Tiepolo Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

34 | 49208 | 28/04/21 Via Tindari N.34 Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

35 | 46633 | 22/04/21 Via Oceania N.20 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

36 | 44153 | 16/04/21 Via Ostiense S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
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Interventi su richieste U.r.p.retroattivi

N. fjrs; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec. Squadra

37 | 17279 | 13/02/20 Via Ossidaiana N.18 | S0SUtuzione 1 o1/10/01 Intervento gia eseguito.
lampada

38 | 110480 | 06/11/20 Via Oceania N.20 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

39 | 1611 | 070121 Via Oceania N.11 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

40 343 04/01/21 Via Oceania N.11 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

41 343 04/01/21 Via Orzivecchi N.19 Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

42 | 64358 | 10/06/21 Via Ossidiana Sostituzione | 1,154 Intervento gia eseguito.
lampada

a3 | 896 | o7/01/21 Via Orzivecchi N.19 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

a4 | 63334 | 17/06/20 Via Enotri Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

45 | 59473 | 09/06/21 Via O. Minore N.43 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

46 | 88483 | 19/08/20 Via Ossidiana N.24 Sostituzione |11/ Intervento gia eseguito.
lampada

47 | 65355 | 23/06/20 Via Ostiense Sostituzione | 1154 Intervento gia eseguito.
lampada

48 | 72644 | 13/07/20 Via Ossidiana N.13 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

49 | 115212 | 27/10/20 Via Oceania N.58 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

50 | 115212 | 27/10/20 Via P. Orsi Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

51 | 97786 | 17/09/20 Via Osorno N.28 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

52 | 46174 | 21/04/21 Via Udine Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

53 | 43511 | 15/04/21 Via Udine Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

54 | 39426 | 06/04/21 Via Udine Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada
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55 | 110701 | 14/10/20 Via Urbino N.11 Sostituzione | 1,154 Intervento gia eseguito.
lampada

56 | 80053 | 27/07/20 Via Umbria N.4 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

57 | 63124 | 01/06/21 Via Cezanne N.12 Sostituzione | 1,1/51 Intervento gia eseguito.
lampada

58 | 41085 | 09/04/21 Via Cartagine N.10 Sostituzione | 115 Intervento gia eseguito.
lampada

50 | 36360 | 26/03/21 Via Cardillo N.25 Sostituzione | 1,15 Intervento gia eseguito.
lampada

60 | 35363 | 24/03/21 Via Perosi N.14 Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

61 | 19301 | 19/02/21 Via C. Carra N.48 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

62 | 15240 | 05/02/21 Via Canaletto N.4 Sostituzione | 1,1/51 Intervento gia eseguito.
lampada

63 | 41086 | 09/04/21 Via Pisticci N.10 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

64 | 41085 | 09/04/21 Via Pisticci N.10 Sostiuzione |41 659 Intervento gia eseguito.
lampada

65 | 40515 | 08/04/21 Via Pisticci N.10 Sostituzione | 1154 Intervento gia eseguito.
lampada

66 | 28526 | 09/03/21 Via Pisticci N.10 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

67 | 31463 | 15/03/21 Via Pisticci N.10 Sostituzione | 1,1/51 Intervento gia eseguito.
lampada

68 | 101154 | 30/09/20 Via Pisticci N.10 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

69 | 94719 | 08/09/20 Via Pisticci N.10 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

70 | 57202 | 18/05/21 Via B. Croce N.65 Sostituzione |11/ Intervento gia eseguito.
lampada

71 | 38027 | 31/03/21 Via Blanco N.9 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

72 | 30553 | 12/03/21 Via B. Croce N.36 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
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Interventi su richieste U.r.p.retroattivi

N. fjrs; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec. Squadra

73 | 21684 | 220221 Via Puglia N.17 Sostituzione | 1,154 Intervento gia eseguito.

lampada
Via Varolio angolo Sostituzione o .

74 101642 | 24/09/21 . . 01/10/21 Intervento gia eseguito.
Via del Verrocchio lampada

75 | 104155 | 30/09/20 Vico Mule Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

76 | 78015 | 21/07/20 Vico Sparta Sostituzione | 115 Intervento gia eseguito.
lampada

77 | 19006 | 17/02/20 Vico Arcadia Sostituzione | 1,15 Intervento gia eseguito.
lampada

78 95699 11/09/21 Via V_e ntura angolo Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
Via Aretusa lampada

79 | 101640 | 24/09/20 Via Veronese N.35 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

80 | 57099 | 03/06/20 Vico Marino Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

81 906 | 05/01/21 Vico S. Pellico Sostituzione | 1,105 Intervento gia eseguito.
lampada

82 104154 | 30/09/20 Viale Indipendenza N.15 S?as:;t;;:jo;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.

83 | 62498 | 16/06/20 Via Vanvitelli N.49 Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

84 | Sollecito | 06/04/21 Via Veronese N.35 Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

85 | 86194 | 11/08/20 Via Derna scalinata Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

86 | 98121 | 17/09/21 Viale Indipendenza N.43 S‘ljasrt]'qt;;:jo;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.

87 | 15731 | os/o2/21 via Vanvitelli N.27 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

88 135049 15/12/20 Via del Verrocchio Sostituzione 01/10/21 Intervento gia eseguito.
lampada

89 28526 09/03/21 Viale Cortemaggiore N.6 S(l);::sgzjoane 01/10/21 Intervento gia eseguito.

90 | 29301 | 10/03/21 Via Vasile N.8 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
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o1 | 30549 | 12/03/21 Vico L. da Vinci Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
92 | 21684 | 2202721 Viale Mazara del vallo | Sostituzione | ;1659 Intervento gia eseguito.
N.10 lampada
93 | 27807 | 08/03/21 Vico Maddiona N.20 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
94 | 38820 | 01/04/21 Vico A. Vivaldi Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
95 26591 04/03/21 Viale indipendenza N.58 S?as:;t;;:jo;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
96 | 26598 | 04/03/21 Via Segesta Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
97 | 25992 | 03/03/21 Via Vasile N.8 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada
98 | 25097 | 03/03/21 Via G. Verga N.6 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada
99 | 43508 | 15/04/21 Via V. Scorza N.119 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
100 | 42816 | 13/04/21 Via Vasile N.8 Sostiuzione |41 659 Intervento gia eseguito.
lampada
101 | 66986 | 26/06/20 Vico Vivaldi Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
102 | 51201 | o4/05/21 Via del Verrocchio Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada
103 | 78992 | 23/07/20 Via navarra N.82 Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada
104 | 95094 | 10/09/20 Via Navarra N.26 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
105 | 97786 | 17/09/20 Via A. Salietti N.6 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
106 | 71836 | 09/07/21 Via N. Green Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada
107 | 74755 | 16/07/20 Via N. Minardi N.83 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada
108 | 86935 | 13/08/20 Via Nobel N.82 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
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Ottobre 2021

Interventi su richieste U.r.p.retroattivi

N. fjrs; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec. Squadra

109 | 128697 | 03/12/20 Via dei Narcisi Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

110 | 137058 | 17/12/20 Via delle Ninfee Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

111 | 29297 | 10/03/21 Via A. Manzoni N.60 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.

112 | 20978 | 18/02/21 Via N. Paci N.38 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

113 | 97004 | 15/09/20 Via Juvara N.77 Sostiuzione |41 659 Intervento gia eseguito.
lampada

114 | 89973 | 25/08/20 Via Juvara N.77 Sostituzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

115 | 135087 | 15/12/20 Via Juvara N.77 Sostituzione |41/ Intervento gia eseguito.
lampada

116 | 906 | o5/01/21 Via Zante Sostituzione |11 Intervento gia eseguito.
lampada

117 | 67533 | 29/06/20 Via S. Zuppardo N.5 S‘ljasrt]'qt;;:jo;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.

118 | 107737 | os/10/20 Via Zandonai N.5 Sostiuzione |41 659 Intervento gia eseguito.
lampada

119 | 35365 | 24/03/21 Via S. Zuppardo N.5 S‘l’;;'t;‘;:’;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.

120 | 97783 | 17/09/20 Via S. Zuppardo N.5 S‘l);:fs;:joa”e 01/10/21 Intervento gia eseguito.

121 | 99444 | 20/09/21 Via Meli N.15 S‘l’asrt:s;'do;e 01/10/21 |Sost. Armatura stradale Led | 50W

122 | 95676 | 09/09/21 Via Pignatelli N.110 Sostituzione | 1,15 Intervento gia eseguito.
lampada

123 | 97506 | 14/09/21 Via Pignatelli N.110 Sostiuzione |41 6/59 Intervento gia eseguito.
lampada

124 | 95676 | 09/09/21 Via Modigliani N.142 S‘l’;;'t;‘;:’;e 01/10/21 Intervento gia eseguito.
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Ottobre 2021

Interventi programmati

N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. Materiale utilizzato SpWeci. Squadra
Fax Pec intervento
1 Progetto 01/10/21 Ghelas Giardino del Peropatio Sostituzione .| 01/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 100w
Led armature stradali
2 Progetto 01/10/21 Ghelas Via BoucherN.13 Sostituzione .| 01/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
p it Settefari Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 50w
3 | TO%N0 1 0110021 Ghelas _Setietanne ostituzione 41 /10/20
Led Chiesa Evangelica armature stradali )
util. Adattatore per armatura
4 Progetto 01/10/21 Ghelas Via A'. Sammito gn_golo Sostituzione .| 01/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led Via G. Mazzini armature stradali
5 Progetto 01/10/21 Ghelas Via M. D'Azelio N.5 Sostituzione .| 01/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
6 Progetto 01/10/21 Ghelas Via Aidone Sostituzione .| 01/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
7 | Progetto | g1/10/01 Ghelas Via G. Garibaldi N.5g | Sosttuzione 1 1. 6/51 | sost, Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
Sost. Lampada Vapori di sodio | 100W
8 04/10/21 Ghelas Via Cairoli Controllo impianto | 04/10/21 |Sost. Reattore Vapori di sodio [ 100W
Sost. Accenditore 70X400
9 Progetto 04/10/21 Ghelas Via Sofrone N.20 Sostituzione .| 04/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
10 | PrO9et0 | 641021 Ghelas Via Agrigento N.38 Sostituzione {11051 | Sost, Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
11 | Progetto | o401 Ghelas Via Avogadro N.30 Sostituzione {11051 | Sost, Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
Sost. Armatura stradale Led 50W
Progetto . Sostituzione .
12 04/10/21 Ghelas Via Bergamo N.36 .| 04/10/21 | Util. Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost. Fusibile
13 | Progetto | g410001 Ghelas Via Pisanoo angolo Sostituzione {1151 | Sost. Armatura stradale Led | 50w
Led Via Boldini armature stradali
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Interventi programmati

N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato SpWeci. Squadra
Fax Pec intervento
Progetto Sostituzione Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
14 | 79 05/10/21 Ghelas Via Vitruvio sttuzion® 5510121
Led armature stradali
Mt. | 20 Cavo fror 3G 15
p it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
15 | 090 | o5/10/21 Ghelas Vico Svetonio ostiluzion® 4510121
Led armature stradali )
util. | 1 | Adattatore per armatura
Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Progetto . . Sostituzione .
16 05/10/21 Ghelas Via Borca di Cadore .| 05/10/21 | Util. [ 4 | Adattatore per armatura
Led armature stradali
Mt. | 10 Cavo fror 3G 15
17 | Progeto | o510/21 Ghelas Via della Medicina Sostituzione 1 o5/10/51 |Sost.| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led angolo Via Erasistrato | armature stradali
18 tz:(;?éi?éz 06/10/21 | Settore LL.PP. Via Borromini N.15- Controllo impianto | 06/10/21 Impianto di competenza Enel
Sost.| 2 |Lampada Vaporidisodio| 150W
Richiesta . N - .
19 telefonica 06/10/21 | Settore LL.PP. | Via F. Morello N.40-48 | Controllo impianto | 06/10/21 |Sost.| 2 | Reattore Vapori di sodio | 150W
Sost.| 2 Accenditore 70X400
p it Viale Cort . Sost.| 1 Globo
20 | 1090 | 07/10021 Ghelas 1ale Loremagglore | o ntrollo impianto | 07/10/21
Led parcheggio
Sost.| 1 Lampada Led 35W
21 Progetto 07/10/21 Ghelas Via Talete Sostituzione .| 07/10/21 [Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
Sost.| 1 | Contattore quadripolare 40A
22 | Richiesta | 01001 | Settore LLpp, | Vi2GUCCON€ angolo | o e imbianto | 08/10/21 |sost.| 2 Fusibile
telefonica Via Pistillo

Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto,

ripristino dello stesso.
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Interventi programmati

Email . Tipologi . . . - .
N. mal Data Richiedente Luogo Intervento . ipologia Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato SpWeci. Squadra
Fax Pec intervento
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Sost.| 1 Braccio curvo
p it Sostituzi Sost.| 1 Portella palo Grande
23 | T1O9M0 1 g7/10/21 Ghelas Vico Talete OStifuzIion® 1 471021
Led armature stradali
Mt. 15 Cavo fror 3G 2.5
Util. 1 Dado + bullone 212
util. | 1 Pettine + capicorda
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Sost.| 1 Braccio curvo
p it Sostituzi Sost.| 1 Portella palo Grande
24 | TO9M0 1 g7/10021 Ghelas Via Torre di Manfria OStiUzION® 1071021
Led armature stradali
Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5
Util. 1 Dado + bullone 212
util. | 1 Pettine + capicorda
Sost.| 2 Armatura stradale Led 50w
25 Progetto 11/10/21 Ghelas Via L. Muratori Sostituzione .| 11/10/21 | Util. [ 1 | Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost.| 1 Portella palo Piccola
26 Progetto 11/10/21 Ghelas Via G. Fattori N.11 Sostituzione .| 11/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
P it Sostitui Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
27 | 7990 1 1910021 Ghelas Via Nomentana N.4 ostituzione 414 /10/21
Led armature stradali )
Util. | 2 | Adattatore per armatura
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N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato SpWeci. Squadra
Fax Pec intervento
28 Progetto 11/10/21 Ghelas Via Muratori N.50 Sostituzione .| 11/10/21 [Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
29 Progetto 11/10/21 Ghelas Via pacini N.70 Sostituzione .| 11/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
30| 09O | 1110021 Ghelas Via Bill N.2 Ostluzion® 1110121
Led armature stradali )
util. | 2 | Adattatore per armatura
p ft Via Federico Il di Svevi Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
31| TO9MO 1 1910021 Ghelas 'a mederico T dl Ssvevia ostituzione 414 /10/21
Led nei pressi Club Vela armature stradal
Mt. | 15 Cavo fror 3G 15
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100w
Sost.| 1 Portella palo Grande
Progetto Via Federico ii di Svevia Sostituzione Mt. | 10 Cavo fror 3G 15
32 9 11/10/21 Ghelas nei pressi lido .| 11/10/21
Led armature stradali . )
Controcorrente utl. | 1 Braccio curvo
util. 1 Dado + bullone
util. | 1 Pettine + capicorda
3z | PrO98MO | 4 4/10/1 Ghelas Via Haiti N.2 Sostituzione | 441001 |gost.| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
34 | PTO9CMO | 4 4/10/1 Ghelas Via Cimabue N.10 Sostituzione | 441001 |sost.| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
35 Progetto 11/10/21 Ghelas Via Modigliani N.142 Sostituzione .| 11/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
36 12/10/21 Ghelas Via Ferrandina N.2 Controllo impianto | 12/10/21 |Sost.| 2 Lampada Led 35W
37 12/10/21 Ghelas Via Ravenna N.10 Controllo impianto | 12/10/21 |Sost.| 3 Lampada Led 35W
38 Email 30/09/21 | Settore LL.PP. Via Dinomane N.55 Controllo impianto | 12/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W

Pagina 13 di 21



Report manutenzione pubblica illuminazione

Ottobre 2021

Interventi programmati

N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato SpWeci. Squadra
Fax Pec intervento
Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
util. | 4 | Adattatore per armatura
Progetto . _ Sostituzione
39 12/10/21 Ghelas Via Cassibile .| 12/10/21 | Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5
Led armature stradali
Sost.| 1 Portella palo Grande
Sost.| 1 Portella palo Piccola
40 Email 10/09/21 | Settore LL.PP. Via Raffaello N.15 Sostituzione .| 12/10/21 |Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
armature stradali
41 Progetto 12/10/21 Ghelas Via Di Bartolo Sostituzione .| 12/10/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
a2 | Progetto | 15110701 Ghelas Via Atene Sostituzione | 451051 sost| 2 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
a3 | Progeto | 451021 Ghelas Via Donzella N.9 Sostituzione | 401051 Sost| 2 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
44 Progetto 13/10/21 Ghelas Via Cimabue N.24 Sostituzione .| 13/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
Progetto Sostituzione Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
45| "9 13/10/21 Ghelas Via Ara pacis sttuzion® 113110121
Led armature stradali )
util. | 1 | Adattatore per armatura
46 Progetto 13/10/21 Ghelas Via Bramante Sostituzione .| 13/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50w
Led armature stradali
a7 | Progeto | 451001 Ghelas Via Flavia N.12 Sostituzione | 401051 gost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
Progetto . - Sostituzione .
48 13/10/21 Ghelas Via Flaminia .| 13/10/21 | Util. [ 3 | Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
a9 | 11/08/97 | 1211021 Settor_e Sport Piazza Umberto | Installazpne 15/10/21 I_nstallau 9 p_annelll a form_a di fiocco per la
Turismo pannelli giornata nazionale per la ricerca sul cancro.
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Fax Pec intervento
Inst. 5 Pa_ll del_la pt_Jbbhca Mt.6.80
illuminazione
util. | 2 Curve doppie
Inst.| 4 Armatura stradale Led 100W
Mt. 50 Cavo fror 3G 1.5
Mt. 10 Cavo fror 3G 25
Progetto . . . .
50 Led 15/10/21 Ghelas Via Prati Installazione palo | 15/10/21 | Mt. 4 Treccia nuda ?25
Sost.| 2 Portella palo Grande
Sost.| 2 Conchiglie palo Grande
Util. 2 Dado + bullone @12
util. | 2 Morsetti a pettine
util. | 2 Capicorda @25
51 Progetto 15/10/21 Ghelas Via Canalotto N.24 Sostituzione . 15/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
Progetto Via Ischia a angolo Sostituzione
52 15/10/21 Ghelas : . .| 15/10/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
Led Via Terni armature stradali
53 | Progeto | 50001 Ghelas Via Pacini N.53-73 Sostituzione | 1001 [sost.| 2 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
54 | T199CN0 | 151021 Ghelas Via Scarlatti OSHUZIONE 1 45/10/21
Led armature stradali
Mt. | 30 Cavo fror 3G 25
55 Progetto 18/10/21 Ghelas Via Palmi Sostituzione . 18/10/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
56 | TrO98UO | 1510701 Ghelas Via Amato N.47 Sostituzione | 4a1051 sost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
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57 Progetto 18/10/21 Ghelas Via Molise N.4-14 Sostituzione . 18/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
58 Progetto 18/10/21 Ghelas Via Pistillo N.43 Sostituzione . 18/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 50w
59 | T109CH0 | 1811021 Ghelas Via Ravel OStUZIONE 1 45/10/21
Led armature stradali )
util. Adattatore per armatura
60 Progetto 18/10/21 Ghelas Via Morgetti N.30 Sostituzione .| 18/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
61 Progetto 18/10/21 Ghelas Via Carpaccio N.8 Sostituzione .| 18/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
62 Progetto 18/10/21 Ghelas Via del Ghirlandaio N.71 Sostituzione . 18/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
63 Progetto 18/10/21 Ghelas Cavalcavia Settefarine Sostituzione .| 18/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
ga | PrO9eO | ya10/01 Ghelas Via S. Ferdinando N.34 | Sostiuzione | 0101 | sost. Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
65 Progetto 19/10/21 Ghelas Via Garibaldi N.69 Sostituzione . 19/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
66 Progetto 19/10/21 Ghelas Via F.lli Bandiera N.101 Sostituzione . 19/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
67 Progetto 19/10/21 Ghelas Via Martorana n.179 Sostituzione . 19/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
68 | TrO9eUO | 1910701 Ghelas Via N. Minardi N.85 Sostituzione g1 051 | gost, Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 50W
69 | T109N0 | 1911021 Ghelas Via A. Casella OStUZIONE 1 49/10/21
Led armature stradali .
Util. Adattatore per armatura
70 Progetto 19/10/21 Ghelas Via del Ghirlandaio N.61 Sostituzione . 19/10/21 | Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
P it Sostitui Sost. Armatura stradale Led 50W
71 | TT99€H0 | 1911021 Ghelas Via Della Giada OStUZIONE 1 419/10/21
Led armature stradali .
Util. Adattatore per armatura
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Inst. 1 Pa_ll del_la pt_Jbbhca Mt.6.80
illuminazione
Util. 1 Braccio a due
Progetto Inst. 2 Armatura stradale Led 50w
72 de 19/10/21 Ghelas Via Belgio Installazione palo | 19/10/21
Mt. 50 Cavo fror 3G 1.5
util. | 1 Capicorda @25
Util. 1/2 Sacco di cemento
Inst. 1 Pa_ll deI_Ia pl_Jbelca Mt.6.80
illuminazione
Inst. 1 Armatura stradale Led 50w
Progetto . - .
73 Led 20/10/21 Ghelas Via G. Galilei Installazione palo | 20/10/21 | Mt. | 14 Cavo fror 3G 15
util. | 1 Capicorda @25
Util. 1/2 Sacco di cemento
74 Progetto 20/10/21 Ghelas Via Moscato N.8-18 Sostituzione .| 20/10/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
p it Via Indi | Sostituzi Sost.| 2 Armatura stradale Led 50w
75 | TT99CHN0 | 511021 Ghelas 'a India angolo OSHUZIONE 1 5110721
Led Via Oceania armature stradali )
util. | 2 | Adattatore per armatura
76 Progetto 21/10/21 Ghelas Via deI_I € M(_elarance . Sostituzione . | 21/10/21 |Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
Led angolo Via dei Ravanelli| armature stradali
77 | P"O9M0 | 5010021 Ghelas Via Somalia N.1 Sostituzione | 51001 |gost.| o | Armarastradaleled | g
Led armature stradali con snodo
proget Sosiu soat| o | A stadae 9 [ cow
78 | T199€H0 | Hon0/21 Ghelas Piazza Messico ostiuzione | 551021
Led armature stradali
Mt. | 75 Cavo fror 3G 3X1.5
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nst. | 2 Pa_ll del_la pt_Jbbhca Mt.7.80
illuminazione
Mt. 6 Tubo @25
util. 2 Dado + bullone @12
util. | 2 Morsetti a pettine
Progetto . . .
79 Led 21/10/21 Ghelas Piazza Messico Installazione palo | 21/10/21 | Mt. | 10 Cavo fror 3G 2.5
Mt. 4 Treccia nuda ?25
Sost.| 2 Portella palo Grande
Sost.| 2 Conchiglie palo Grande
util. | 2 Capicorda @25
p it Sostituzi Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
go | 0980 | og5/1021 Ghelas Via Fleming ostiluzion® 1 5510121
Led armature stradali
Sost.| 4 Armatura stradale Led 100w
81 26/10/21 Ghelas Via Sisifo N.6 Controllo impianto | 26/10/21 |Sost.| 1 |Lampada Vaporidisodio| 150W
g2 | Tro%etO | 5611021 Ghelas Via Seneca Sostituzione 1 5g10/51 |sost.| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armature stradali
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Progetto . Sostituzione .
83 26/10/21 Ghelas Via P. Uccello N.23 .| 26/10/21 | Util. [ 1 | Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost.| 1 Portella palo Piccola
P it Sostitui Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
ga | 1O9MO | oe10/21 Ghelas Via Empedocle N.29 ostituzione | 56/10/21
Led armature stradali
Mt. 4 Cavo fror 3G 15
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Fax Pec intervento
Sost. Armatura stradale Led 50W
Progetto . - Sostituzione .
85 26/10/21 Ghelas Via Bernini N.33 .| 26/10/21 | Util. Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost. Portella palo Piccola
Sost. Armatura stradale Led 50W
Progetto . . Sostituzione .
86 26/10/21 Ghelas Via Indovina N.30 .| 26/10/21 | Util. Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost. Portella palo Piccola
P it Sostitui Sost. Armatura stradale Led 50W
g7 | T1O9M0 | 27110021 Ghelas Via Oceania N.28 ostituzione | »7/10/21
Led armature stradali )
util. Adattatore per armatura
gg | PrO9eto | 5o1001 Ghelas Via Vizzini angolo Sostituzione {52,151 | gost, Armatura stradale Led | 50w
Led Via Pozzillo armature stradali
Sost. Armatura stradale Led 50W
Progetto . . Sostituzione .
89 27/10/21 Ghelas Via Brasile N.29 .| 27/20/21 | Util. Adattatore per armatura
Led armature stradali
Sost. Portella palo Grande
p it Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 50w
g0 | 1090 | ogi10/21 Ghelas Via delle Ginestre ostituzione | 5g/10/21
Led armature stradali )
util. Adattatore per armatura
91 Progetto 28/10/21 Ghelas Via Legnano N.379 Sostituzione .| 28/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
92 Progetto 28/10/21 Ghelas Via Duca D'Aosta N.3 Sostituzione .| 28/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
93 Progetto 28/10/21 Ghelas Via llvorno N.350 Sostituzione .| 28/10/21 |Sost. Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
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N. FE;";::C Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec. Squadra
1 Rlch|e§ta 04/10/21 | Settore LL.PP. Via S'(.:am € zona Zona al buio 04/10/21 | Ripristinato parte dell'impianto perché in corto.
telefonica adiacente
Interruttore
Sost.| 1 magnetotermico 3F+N 40A
2| 716 | 061021 VV.UU. Via Talrifnpi?r‘;?ae Zona 1 Zonaalbuio | 07/10/21 |Sost.| 1 Teleruttore 3F+N 63A
Controllo amperometrico e voltmetrico
dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
Richiesta Sost.| 1 Faro Led 200w
3 telefonica 14/10/21 Vice Sindaco Rotonda Borsellino  |Controllo impianto| 14/10/21
util. | 1 Staffa
Mt. 5 Cavo 3X1.5
4 19/10/21 Ghelas Via Pitagora Cavi bruciati 19/10/21 — -
Sostituito cavo bruciato dal pozzetto
d'ispezione alla portella palo.
5 19/10/21 Ghelas Viale Indipendenza Palo piegato 19/10/21 Esequito scavo per ripristino palo piegato.
Email del . . Controllo amperometrico e voltmetrico
6 20/10/21. 20/10/21 | Settore LL.PP. Via Mozart Zona al buio 20/10/21 dellimpianto, prova e ripristino dello stesso.
7 20/10/21 Ghelas Piazza Messico Pali divelti 20/10/21 Tagliati e rimossi n._2 p_all divent, punto luce
messo in sicurezza.
. .- . Ripistinato corto circuito all'interno dei pozzetti
8 20/10/21 Ghelas Via Ossidiana Zona al buio 20/10/21 . .
d'ispezione.
Ripristino quadro elettrico staccato
9 21/10/21 Ghelas Via Ferrandina Zona al buio 21/10/21 probabllmente da vandali, per_cfle la portella
guadro e stata manomessa, si € provveduto
alla sua riparazione e chiusura.
10 776 25/10/21 VV.UU. Via Australia Cavi scoperti 25/10/21 |Sost.| 1 Portella palo Grande
. . . Rimosso palo della pubblica illuminazione
11 777 25/10/21 VV.UU. Via Florina N.18 Palo divelto 25/10/21 . L
divelto, punto luce messo in sicurezza.
12 25/10/21 Ghelas Via P. Picasso scuola Palo divelto 25/10/21 leosso palo della pUbb“Ca |IIu_m|na2|one
divelto, punto luce messo in sicurezza.
13 27/10/21 Ghelas Via T. di Manfria angolo Palo divelto 27/10/21 Rimosso palo della pubblica illuminazione

Via delle Conifere

divelto, punto luce messo in sicurezza.
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Email i . i . . . -

N. Fa)r(n;:ac Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Dataint. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec. Squadra
1 702 01/10/21 VV.UU. Via Mod!gllam € zona Zona al buio 01/10/21 |Sost.| 1 Timer astronomico

adiacente

Via Pl sost | 1 Interruttor; Ignfgnetotermo 40A

2| 715 | o0s/10/21 VV.UU. 1a FILIarco € zona | zona al buio | 06/10/21 : :

adiacente Prova amperometrica ed voltmetrica

dell'impianto, ripristino dello stesso.

3 | Richiesta | o0, g | AmmMInistratore | ¢ o 195 nor manfria | Zonaalbuio | 08/10/21 Prova amperometrica ed voltmetrica
telefonica Ghelas dell'impianto, ripristino dello stesso.
Richiest Coordinat Sost.| 1 Timer astronomico

g4 | ISR g 10701 | FOUCANAOE g Federico Il di Svevia|  Zonaal buio | 09/10/21 . ,
telefonica Ghelas Prova amperometrica ed voltmetrica

dell'impianto, ripristino dello stesso.

5 R|ch|e§ta 17/10/21 Amministratore | Via Sabb_lo_ncello ezonal . i buio 17/10/21 PrO\I/_a amperome’_[rlga ed voltmetrica
telefonica Ghelas limitrofa dell'impianto, ripristino dello stesso.

6 754 19/10/21 VV.UU. Via Flo_ra\_/antl e zona 7ona al buio 18/10/21 PrO\I/_a amperome’_crlc_a ed voltmetrica

limitrofa dell'impianto, ripristino dello stesso.
Si riscontra impianto in corto, si & provveduto a

7 759 19/10/21 VV.UU. Via Oss_ld_lana e zona 7ona al buio 19/10/21 ripristinarne una p_arte per non lasciare al b\mo la

limitrofa zona, domani mattina 20/10/2021 verra
controllato l'intero tratto.
Via Puglia e zona . Prova amperometrica ed voltmetrica

8 793 28/10/21 VV.UU. e Zona al buio 28/10/21 . o

limitrofa dell'impianto, ripristino dello stesso.

9 R|ch|e§ta 29/10/21 Amministratore y|a Falcone_ 7ona al buio 29/10/21 PFOYa amperome’_[rlga ed voltmetrica
telefonica Ghelas Piazza Eleusi dell'impianto, ripristino dello stesso.

10 Rlchlegta 20/10/21 Amministratore V|_a Arapacis Zona al buio 29/10/21 PrO\I/_a arnperome'_mc_a ed voltmetrica
telefonica Ghelas Via Pergusa dell'impianto, ripristino dello stesso.

11| 801 | 30/10/21 VV.UU. Via Fontanarossa Zona al buio | 30/10/21 Prova amperometrica ed voltmetrica

dell'impianto, ripristino dello stesso.
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