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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi retroattivi

Giugno 2021
I:Jr:; DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. Materiale utilizzato Spec. | Squadra

46633 22/04/21 Via Livorno Sosrituzione 15/06/21 Intervento gia eseguito

Lampada

Sosrituzi Sost Armatura stradale Led 100w
40515 | 08/04/21 Via Ausonia N.77 EZ:L;;'S;E 15/06/21
Utiliz. Adattotore per armatura

51201 | 04/05/21 Via Modigliani N.58 sosrituzione | 566,59 Intervento gia eseguito

Lampada
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Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Mt. | 30 Tubo corrugato @ 30
Viale E. Mattei rotatoria Mt. | 60 Cavo budilico 1xe
31/05/21 Ghelas S ) . Passaggio cavi | 31/05/21
di fronte biologico . o
Utiliz.] 2 Sacchi bitume a freddo
Eseguito scavo per posa tubo e passaggio cavo.
Sost.| 1 Braccio curvo
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
p it Sostituzi Utiliz.| 1 Pettine
rogetio | 01/06/21 Ghelas Via Siculi OSHIUZION® 1 01/06/21
Led armature stradali . C .
Utiliz.| 6 Prigionieri esagonali
Utiliz.] 1 Bullone con dato @12
Utiliz.| 1 Capicorda g12
Sost.| 1 Palo Mt.6,80
Sost.| 3 Braccio curvo
= tt Sostituzi Sost.| 5 Armatura stradale Led 100w
rogetto | 01/06/21 Ghelas Piazza Masaccio ostituzione 1 41/06/21
Led armature stradali
Mt. | 50 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Doppio braccio curvo
Utiliz.| 24 Prigionieri esagonali
Sost.| 1 Porta lampada E40
01/06/21 Ghelas Piazza Vittorio Veneto | Controllo impianto | 01/06/21
Sost.| 1 Lampada Led 55W
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N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _Tlpologla Dataint. | Tip. | N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
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Progetto Via Cicerone angolo Sostituzione
5 01/06/21 Ghelas . . | 01/06/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
Led Via Europa armature stradali
6 Progetto 01/06/21 Ghelas Via Sammito Sostituzione .| 01/06/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost.| 2 Armatura stradale Led 100W
7 | ""99¢%0 | 01/06/21 Ghelas Via Pacioli N.7 ostituzione 1 01/06/21
Led armature stradali -
Utiliz.| 2 | Adattotore per armatura
g | Progetto | 4506701 Ghelas Via Europa N.8 Sostituzione 1 516651 |Sost.| 1 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
Sost.| 1 Braccio curvo
Utiliz.| 6 Prigionieri esagonali
P tt Viale Cortemaggiore Sostituzi Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5mm
9 | ""O9H0 | 43/06/21 Ghelas angolo Via OSUWZIONE | 53/66/01
Led armature stradali
Fontanarossa Sost.| 1 Portella palo Grande
Sost.| 1 Cassetta derivazione 10X15
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
Sost.| 1 Trittico
Utiliz.| 6 Prigionieri esagonali
Sost.| 3 Armatura stradale Led 100W
Progetto Viale E. Mattei rotatoria Sostituzione
10 Led 03/06/21 Ghelas di fronte biologico armature stradali 03/06/21 | Mt. | 30 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Portella palo Grande
Utiliz.| 1 Bullone con dato
Utiliz.| 1 Prolungo tubo
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11 | Progetto | 4306701 Ghelas Via Europa Sostituzione 1 3/0651 |Sost.| 8 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
12 Progetto 03/06/21 Ghelas Via Cicerone Sostituzione . | 03/06/21 |Sost.| 4 Armatura stradale Led 100w
Led armature stradali
13 | Progetto | 5a66/01 Ghelas Via Belgio Sostituzione 1 310651 |Sost.| 2 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
Sostituzi Sost.| 7 Armatura stradale Led 100w
14| Email | 10/05/21 | Settore LL.PP. Via Prati ostituzion® - 1 o3/06/21 ——~— : :
armature stradali Rimossi N.2 pali perche corrosi alla base, punto
luce messo in sicurezza.
15 | PTO9CU0 | 4406121 Ghelas Via Cicerone Sostituzione | 406151 [Sost.| 17 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
p it Via E | Sostituzi Sost.| 1 Faro Led 200w
16 | 0980 | 04/06/21 Ghelas 'a Europa angolo ostiuzion® 1 04/06/21
Led Via Moreselli armature stradali .
utiliz.| 1 Collare per faro
17 | Progetto | 4406/01 Ghelas Via Belgio sostituzione 110651 |Sost.| 2 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
18 Progetto 07/06/21 Ghelas Via Cartagine Sostituzione .| 07/06/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
19 09/06/21 Ghelas Via della Menta Controllo impianto | 09/06/21 |Sost.| 3 Lampade Led 100W
20 09/06/21 Ghelas Via Cicerone Controllo impianto | 09/06/21 |Sost.| 1 Lampade Led 100W
Progetto . _— Ispezionati i pozzetti, controllo cavi, e riattivazione
21 Led 09/06/21 Ghelas S.S. 115 Gela - Licata | Controllo impianto | 09/06/21 armature stradali spente.
22 Progetto 09/06/21 Ghelas Via G.le Cascino Sostituzione . | 09/06/21 |Sost.| 7 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
Progett Sostituzion Sost.| 7 Armatura stradale Led 100W
23 | T199%10 | g9/06/21 Ghelas Via Napoli OStituzIoNe 1 49,06/21
Led armature stradali
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
24 | Progetio | oi06/91 Ghelas Via V° Orazio sostituzione 1 7/0601 |Sost.| 3 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
25 Progetto 07/06/21 Ghelas Via Petronio Sostituzione . | 07/06/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali

Pagina 7 di 21



Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Giugno 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _Tlpologla Dataint. | Tip. | N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
26 | PrO9eM0 | 7106721 Ghelas Via Cicerone sostituzione 1 /0651 |Sost.| 5 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
27 Progetto 07/06/21 Ghelas Via Salaria Sostituzione . | 07/06/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 100w
28 | ""O9M0 1 0g/06/21 Ghelas Via Toscanini ostituzione - 5g/46/21
Led armature stradali
Sost.| 1 Adattotore per armatura
P it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
29 | "1O9NO 1 0g/06/21 Ghelas Via Artigiani OSUIZIONE | 5g/66/21
Led armature stradali .
Utiliz.| 1 [ Adattotore per armatura
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
30 | PrO9et0 | oei06/21 Ghelas Via Creta sostituzione | o5i0601 [Sost.| 1 | Adattot t
Led armature stradali ost. attotore per armatura
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
31 Progetto 08/06/21 Ghelas Via G.le Cascino Sostituzione . | 08/06/21 |Sost.| 13 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
32 | Progeto | oein6/21 Ghelas Via Cicerone sostituzione 1 go/0651 |Sost.| 4 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
Sost.| 3 Armatura stradale Led 100W
33 | Progeto | oei06/21 Ghelas Via dei Narcisi sostituzione -\ nei06/01 | gliz| 3 | Adattot t
Led armature stradali . attotore per armatura
Eseguito scavo tra i pozzetti per ripristino cavi
tranciati
34 10/06/21 Ghelas Via Federico Il di Svevia| Controllo impianto | 10/06/21 [Sost.| 1 Portella palo Grande
= tt Sostituzi Sost.| 6 Armatura stradale Led 100W
35 | "O9MO 1 10106121 Ghelas Via Rimini OSHIZIONE 1 9/06/21
Led armature stradali
Sost.| 6 | Adattotore per armatura
36 Progetto 10/06/21 Ghelas Clrconval_lazpne Sostituzione . | 10/06/21 |Sost.| 7 Armatura stradale Led 100w
Led Porta Vittoria armature stradali
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p it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 100w
37 | TT99M0 | 10106721 Ghelas Via Toscanini ostituzione 1 o/06/21
Led armature stradali
Sost.| 1 Adattotore per armatura
3g | PrO9et0 | 1006721 Ghelas Via Butera Sostituzione 160651 |utiliz.| 7 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
39 Progetto 10/06/21 Ghelas Clrconval_lazpne Sostituzione . | 10/06/21 |Sost.| 7 Armatura stradale Led 100W
Led Porta Vittoria armature stradali
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
P it Sostituzi Utiliz.| 1 | Adattotore per armatura
40 rogetto 10/06/21 Ghelas Via Parnaso N.34 ostituzione . | 10/06/21
Led armature stradali
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Portella palo Grande
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100w
P it Sostituzi Utiliz.] 1 | Adattotore per armatura
a1 | ""9M0 1 10/06/21 Ghelas Via Ausonia OSHIZION® 14 /06/21
Led armature stradali
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Portella palo Grande
p it Sostituzi Sost.| 10 Armatura stradale Led 30w
a2 | ""O%MO 1 19/06/21 Ghelas Clso V. Emanuele OStituzIone 4 1 56/21
Led armature stradali
Mt. 6 Cavo 2X0,75
Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
= tt Sostituzi Utiliz.] 1 Braccio curvo
a3 | ""O9M0 1 19006121 Ghelas Via Armellini OSHIUZION® 111 /06/21
Led armature stradali
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Utiliz.| 1 Morsetto a pettine Grande
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Sost.| 4 Armatura stradale Led 2X58W
Sost.| 8 Neon 24W
Mt. | 20 Cavo 3X2.5
Mt. 5 Cavo 1X16
a4 | Progeto | 4406701 Ghelas Piazza Masaccio Sostituzione -\ 1410601 |sost| 1 | Cassetta derivazi 20X15
Led armature stradali ost. assetta dernvazione
Mt. 6 Tubo metallico
N. 3 Staffe
N. 1 Morsetto a pettine
N. 1 Capicorda 35mm
45 Progetto 14/06/21 Ghelas Rotaton_a US.C'ta per Sostituzione . | 14/06/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 100w
Led Vittoria armature stradali
a6 | PrO9eM0 | 9406721 Ghelas Via Butera Sostituzione 1 416651 |Sost.| 14 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
Sost.| 3 Armatura stradale Led 100W
Utiliz.| 3 Braccio curvo
Utiliz.| 24 Prigionieri esagonali
Progetto Piazzale Stazione Sostituzione
47 Led 14/06/21 Ghelas FE SS. armature stradali 14/06/21 | Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
N. 3 Dadi compreso bulloni g12
Utiliz.| 3 Morsetto a pettine
Utiliz.| 3 Capicorda a12
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ag | Progeto | 14i06/01 Ghelas Via Pintadera Sostituzione | 44156751 | sost. Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
49 Progetto 15/06/21 Ghelas Rotaton_a US.C'ta per Sostituzione . | 15/06/21 |Sost. Armatura stradale Led 100W
Led Vittoria armature stradali
50 | 090 | 45/06/21 Ghelas Via Parnaso N.26 Sostituzione | 4 5/56/51 | gost. Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
P " Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 100w
51| 090 | 15/06/21 Ghelas Via Nomentana N.34 osttuzIon® 1 15/06/21
Led armature stradali B
Utiliz. Adattotore per armatura
P it Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 100w
52 | "1O9MO 1 15/06/21 Ghelas Via Modigliani N.58 OSUWZIONE |1 5/66/01
Led armature stradali B
Utiliz. Adattotore per armatura
Sost. Globo completo di staffa
53 15/06/21 Ghelas Via S. Cristoforo Controllo impianto | 15/06/21
Sost. Lampada Led 35W
Mt. Cavo fror 3G 1.5mm
Sost. Portella palo Grande
54 16/06/21 Ghelas Via Bulino N.10 Controllo impianto | 16/06/21 |Utiliz. Bullone con dato 212
Utiliz. Morsetto a pettine
Utiliz. Capicorda 12
55 16/06/21 Ghelas Piazza V. Veneto Controllo impianto | 16/06/21 | Sost. Lampada Led 35w
P it Sostituzi Sost. Armatura stradale Led 100W
56 | ' '09%M0 | 16/06/21 Ghelas Via Basile N.2 ostiuzione 1 6/06/21
Led armature stradali .
Utiliz. Adattotore per armatura
57 | Progeto | 1606701 Ghelas Via Lipari N.54 Sostituzione 1 g/56/51 | 5ost. Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
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Progett Sostituzion Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
58 | "129%M0 | 16/06/21 Ghelas Via Prassitele ostituzione 4 5/66/21
Led armature stradali B
Utiliz.| 1 Adattotore per armatura
59 Progetto 16/06/21 Ghelas Via Guccione N.50 Sostituzione . | 16/06/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 100W
Led armature stradali
6o | P90 | 16106701 Ghelas Via G.le Cascino Sostituzione | 40601 |gost.| 2 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
p it Sostituzi Sost.| 14 Armatura stradale Led 100w
61 | 129810 | 16/06/21 Ghelas Via Darwin ostiuzione - 1 1 6/06/21
Led armature stradali o
Sost.| 8 Fusibili
Sost.| 10 Armatura stradale Led 100w
Utiliz.] 1 Rotolo nastro isolante Grande
Progetto Via Venezia tratto Sostituzione
62 9 17/06/21 Ghelas rotatoria uscita per .| 17/06/21 | Mt. | 20 Cavo fror 3G 1.5mm
Led . . armature stradali
Catania - Via Tevere
Sost.| 2 Portella palo Grandi
Sost.| 10 Fusibili
63 | TTO9CMO | 17106721 Ghelas Via Galeno N.20 Sostituzione |4 7/0691 | Sost.| 10 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
64 18/06/21 Ghelas Via Lipari Controllo impianto | 18/06/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
65 18/06/21 Ghelas Via Sofrone N.66 Controllo impianto | 18/06/21 [Sost.| 1 Lampada Led 35W
Sost.| 5 Faro Led 200W
Mt. | 25 Cavo fror 3G 1.5mm
66 18/06/21 Ghelas Porto Rifugio Controllo impianto | 18/06/21
Utiliz.| 5 Staffe per faro
Utiliz.] 1 Rotolo nastro isolante
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Via Danubio . .
Via Borca di Cadore Inst. 2 Timer astronomici
Via Cicerone . -
Via Pio X Inst. | 2 Timer astronomici
67 18/06/21 Ghelas . Via P. Orsi Installazione timer | 18/06/21 | Inst. | 2 Timer astronomici
Piazza V. Veneto
Via Trieste . "
Via N. Bixio Inst. | 2 Timer astronomici
.Vla lonio . Inst. | 2 Timer astronomici
Via Recanati
P it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led
68 | 090 | 1g/06/21 Ghelas Via Lecce N.390 OSHIUZION® 1 8/06/21
Led armature stradali B
Utiliz.| 1 | Adattotore per armatura
Sost. | 10 |Globo completo di staffa
Progetto . - _
69 Led 21/06/21 Ghelas Via del Glicine Controllo impianto | 21/06/21 |Sost.| 15 Lampade Led 35W
Utiliz.| 5 Tasselli 6mm
70 | Progetto | 51 06701 Ghelas Via Venezia Sostituzione 1 515651 |sost.| 3 | Armatura stradale Led | 100w
Led armature stradali
P " Sostituzi Sost.| 15 Armatura stradale Led 100W
71 | TTO9CM0 1 5106021 Ghelas Via F. Redi OSttuzIone 59 /06/21
Led armature stradali B
Utiliz.| 1 Adattotore per armatura
Sost.| 6 Armatura stradale Led 100W
Progetto Via Venezia tratto Sostituzione
72 Led 21/06/21 Ghelas rotatprla ugcna per armature stradali 22/06/21 |Sost.| 1 Portella palo Grande
Catania - Via Tevere
Mt. 15 Cavo fror 3G 1.5mm
Richiest Sost.| 1 Lampada Led 35W
73 te'lgf(')‘;’]?cz 22/06/21 | Settore LL.PP. Via Basile N.13 Controllo impianto | 22/06/21
Sost.| 1 Porta lampada E27
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Richiesta I N
74 telefonica 22/06/21 | Settore LL.PP. Via Diodoro N.37 Controllo impianto | 22/06/21 |Sost.| 1 Lampada Led 55W
Richiesta . . —
75 telefonica 22/06/21 | Settore LL.PP. Via E.Fermi N.13 Controllo impianto | 22/06/21 |Sost.| 1 Lampada Led 55W
Richiest Via Domenichino Sost.| 1 Lampada Led 55W
76 | €S 1 ooi06/21 | Settore LL.PP. angolo Controllo impianto | 22/06/21
telefonica . . -
Via D. di Boninsegna Sost.| 1 Porta lampada E40
Sost. | 20 | Globo completo di staffa
77 | Progeto | 5o06/21 Ghelas Via del Glicine Sostituzione | o5 06/51 | sost.| 26 Lampada Led 35W
Led armature stradali ost. ampada Le
Mt. | 15 Cavo fror 3G 1.5mm
Via del Fiume Gela Sost.| 2 Timer astronomici
78 22/06/21 Ghelas - Installazione timer | 22/06/21
Via Tarapaca . .-
. Sost.| 2 Timer astronomici
Via Creta
. . . _ Sost. | 20 | Globo completo di staffa
79 Progetto 23/06/21 Ghelas Via del Frassmp evie Sostituzione | 2310621
Led adiacenti armature stradali
Sost.| 21 Lampade Led 35W
= it Via Venezia tratto Sostituzi Sost. | 12 Armatura stradale Led 100W
go | "99%M0 | 23106/21 Ghelas rotatoria uscita per Ostituzione 1 53/06/21
Led : i armature stradali
Catania - Via Tevere Mt. | 20 Cavo fror 3G 1.5mm
= it Via Venezia tratto Sostituzi Sost. | 13 Armatura stradale Led 100W
81 rogetio 1 o4106/21 Ghelas rotatoria uscita per OstfuzIon® 5 4/06/21
Led : i armature stradali
Catania - Via Tevere Mt. | 20 Cavo fror 3G 1.5mm
82 Progetto 24/06/21 Ghelas Via Tiepolo Sostituzione . | 24/06/21 |Sost.| 11 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
Sost.| 1 Lampada Led 35W
83 25/06/21 Ghelas Via delle Fragole Controllo impianto | 25/06/21
Sost.| 1 | Globo completo di staffa
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Sost. | 31 Armatura stradale Led 50W
ga | Progetto | Hgi06/01 Ghelas Via dell’Amarena sostituzione -\ »ei061 | ytiz| 3 | Adattot t
Led armature stradali . attotore per armatura
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Progett Sost.| 1 Lampada Led 35W
85 Eg?j 0 | 25/06/21 Ghelas Via delle Begonie Controllo impianto | 25/06/21
Sost.| 1 | Globo completo di staffa
Sost.| 1 Lampada Led 35W
Progetto Via delle Begonie angolo — .
86 Led 25/06/21 Ghelas Via degli Anemoni Controllo impianto | 25/06/21 |Sost.[ 1 | Globo completo di staffa
Mt. 5 Cavo fror 3G 1.5mm
g7 | Progeto | yoi06/01 Ghelas _ViaVenezia Sostituzione | 550601 |Sost.| 1 | Armatura stradale Led | 100W
Led Pizzeria Metropolis armature stradali
88 Progetto 25/06/21 Ghelas Via Rapisarda Sostituzione . | 25/06/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armature stradali
p it Via delle B ) | Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
go | "1O9¢M0 | 55106721 Ghelas la defle Begonie angolo| - olio impianto | 25/06/21
Led Via S.M. degli Angeli
Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5mm
= tt Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
90 | "9 | 95106121 Ghelas Via del Ribes N.11 ostituzione 1 55/06/21
Led armature stradali .
Utiliz.| 1 [ Adattotore per armatura
91 25/06/21 Ghelas Via Marsala piazzale | Controllo impianto [ 25/06/21 |Sost.| 3 Fari Led 200W
Sost. | 13 | Globo completo di staffa
Progetto Via del Glicine e vie Sostituzione
92 Led 28/06/21 Ghelas adiacent armature stradali 28/06/21 |Sost.| 15 Lampade Led 35W
Mt. 5 Cavo fror 3G 1.5mm
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Mt. 60 Cavo 1X6
Utiliz.| 8 Giunti lineari 10mm
93 28/06/21 Ghelas Via Plutarco Controllo impianto | 28/06/21 ([Utiliz.| 1 Rotolo nastro isolante
utiliz.| 1 Rotolo_nastro
vulcanizzante
Controllo amperometrico ed voltmetrico
dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
P it Sostituzi Sost.| 4 Armatura stradale Led 100W
94 | 1990 | o8106/21 Ghelas Via dellAmbrosia osttuzione 1 58/06/21
Led armature stradali B
Utiliz.| 4 Prolungo tubo
95 | Progetio | Hgi06/01 Ghelas Via Butera N.39 Sostituzione | ,e/06/51 |Sost.| 1 | Armatura stradale Led | 100W
Led armature stradali
Sost.| 2 Armatura stradale Led 100W
96 | P90 | Hei06/01 Ghelas Via degli Olmi Sostituzione | ogi06/51 |sost.| 6 | Armatura stradale Led | 50w
Led 9 armature stradali ost. rmatura stradale Le
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
. . . N Sost.| 20 | Globo completo di staffa
97 Progetto 20/06/21 Ghelas Via del QIlClngeV|e Sostituzione | 20/06/21
Led adiacenti armature stradali
Sost.| 20 Lampade Led 35W
Richiesta . . . R
98 telefonica 29/06/21 | Settore LL.PP. Via Garibaldi N.84 Controllo impianto | 29/06/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
Sost.| 1 [Lampada Vaporidi Sodio| 250W
Richiest Sost.| 1 | Reattore Vapori di Sodio [ 250W
929 telzfo?l?cz 29/06/21 | Settore LL.PP. Via delle Genziane Controllo impianto | 29/06/21
Sost.| 1 Accenditore 70X400
Sost.| 2 Fusibili
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Giugno 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _Tlpologla Dataint. | Tip. | N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
100| Progetto | 5q/06/01 Ghelas Via Pergolesi Sostituzione | ,o/0659 | yudiz.| 1 | Adattot t
Led 9 armature stradali . attotore per armatura
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
101| Progetto | 5q/06/01 Ghelas Via degli Olmi Sostituzione | 5q/0651 gost | 1 Portella pal Grand
Led 9 armature stradali ost. ortella palo rande
Sost.| 4 Fusibili
Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
102| Progetto | 5q/06/01 Ghelas Via L. Perosi N.20-30 | _ Sostituzione 4 oqne01 | me | 15 Cavo fror 3G 15
Led ’ ‘ armature stradali ' avo fror -~>mm
N. 6 Tasselli
103 30/06/21 Ghelas Pista ciclabile Controllo impianto | 30/06/21 [Sost.| 13 Lampade Led 35w

Macchitella
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi d'emergenza

Giugno 2021
FE:("?::C Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Dataint. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec. | Squadra
04/06/21 Ghelas Scuola G. Verga Palo pericolante | 04/06/21 Tagliato e rimosso p"?"o perlcolante, punto luce
messo in sicurezza.
Via G. Scicolone alle Tagliato e rimosso palo corroso alla base,
04/06/21 Ghelas spalle del N.7 Palo corroso 04/06/21 punto luce messo in sicurezza.
10/06/21 Ghelas Via della Menta Palo pericolante | 10/06/21 Tagliato e rimosso p"?"° perlcolante, punto luce
messo in sicurezza.
418 16/06/21 VV.UU. Via A. Diaz Zona al buio 16/06/21 Competenza Enel
18/06/21 Ghel S.S.115 Gela - Licat Zona al bui 18/06/21 Controllo amperometrico ed voltmetrico
elas " €la - Licala ona al buio dellimpianto, prova e ripristino dello stesso.
Richiest util. 4 Giunti lineari 25mm
teIIchlni?cZ 21/06/21 | Settore LL.PP. Via G.le Cascino Cavi tranciati 21/06/21
Ripristino cavi tranciati e prova impianto.
425 | 21/06/21 WW.UU Via Plutarco Zonaalbuio | 21/06/21 | , Controllo amperometrico ed voltmetrico
B dellimpianto, prova e ripristino dello stesso.
Ispezionati i pozzetti e ripristinati parte dei cavi
25/06/26 Ghelas Via Plutarco Zona al buio 25/06/21 brumatl: disattivata mom_entgneame_nte L_ma .
fase nell'attesa della sostituzione dei cavi rosi
dai topi.
29/06/21 Ghelas Villetta di Via Morselli | Palo caduto | 20/06/21 | RimOsso palo caduto, punto luce messo in

sicurezza.

Pagina 19 di 21



Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi di reperibilita

nell'attesa delle prove di verifica.

Giugno 2021
Email - . i . - . -
Fax Pec Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec. Squadra
Via Plutarco e zona Si riscontra porta quadro elettrico aperta, si &
402 07/06/21 VV.UU. limitrofa Zona al buio 07/06/21 proceduto alla prova impianto, alla chiusura
porta e ripristino della pubblica illuminazione
Rlchlesta 22/06/21 Coordinatore Via Gupc!one e zona Zona al buio 22/06/21 Clc_)ntr_ollo amperome'Frlc_o _ed voltmetrico
telefonica Ghelas limitrofa dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
. . . . Scollegata momentaneamente una fase perché
Rlchlegta 26/06/21 Coordinatore S.S. 115 Nel pressi del Zona al buio 26/06/21 in corto, ripristinato una parte dell'impianto,
telefonica Ghelas Bar Pisano
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