Report

Manutenzione

Pubblica llluminazione

mese di luglio 2021

Tipologia N.
Interventi U.r.p. *
Interventi U.r.p. retroattivi 5
Interventi programmati 111
. Societa in House Providing
Interventi in emergenza 14 del Comune di Gela
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi retroattivi

Luglio 2021
';':Ft, DATA Richiedente Luogo Intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec. Squadra
Sollecito | 07/05/21 u.r.p. Vico Infurna Sostituzione 06/07/21 Intervento gia eseguito.
lampada
30549 12/03/21 Vella Stefano Via Rubens N.8 S(l)srt:s;:jo;e 06/07/21 Intervento gia eseguito.
139524 | 24/12/20 | Frisicale Angelo | Via Sergio Leone N.34 S‘l’asrt:s;f;e 14/07/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
107739 | 08/10/20 Vella Orazio Via Barbabianca Controllo impianto| 16/07/21 [Sost.| 11 Armatura stradale Led 50W
Manichino . I o
47318 23/04/21 Giuseppe Via Ghiberti N.20 Controllo impianto| 23/07/21 [Sost. 1 Armatura stradale Led 50w
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Sost.| 5 Armatura stradale Led 50W
Progetto | s i07/21 Ghelas Via della Pervinca Sostituzione 1 507/51 |uiiiz,| 5 | Adattatore per armatura
Led armatura stradale stradale
Sost.| 3 Fusibile BA.
p it Sostituzi Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
o980 1 0210721 Ghelas Via dei Pompelmi OSHILZIONE | n107/21
Led armatura stradale .
Sost.| 3 Fusibile BA.
Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
. Adattatore per armatura
P tt Sostituzi Utiliz.| 9 stradale
rogeto 1 02/07/21 Ghelas Commissariato di Polizia| __ >9STU#1ONe 4 05167/01
Led armatura stradale
Mt. | 40 Cavo fror 3G 1.5mm
Utiliz.| 8 Tasselli 8mm
Inst. | 1 Palo della pubblica Mt.4.50
illuminzione
01/07/21 Ghelas Via Cornegliano N.6 Spos;glrge"to 01/07/21 | Mt | 2 Treccia nuda 35mm
Fornita assistenza tecnica per spostamento palo
della pubblica illuminazione.
Progetto | osi07/21 Ghelas Via Puglia N.42/44 Sostituzione | 450709 sost| 1| Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
Sost.| 2 Portella palo Grande
. Adattatore per armatura
P tt Sostituzi Utiliz.| 1 stradale
ro9et0 1 05/07/21 Ghelas Via dele Pesche ostiuzion® | 45107/21
Led armatura stradale
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Progetto | osi07/21 Ghelas Via del Riso Sostituzione | 450709 sost| 1| Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Via delle Prugne Sost.| 10 | Armatura stradale Led 50w
P t Via delle Canne Sostituzi Utiliz.| 1 Adattatosrtera?de;l:rmatura
g | "1o9M0 | o/07/21 Ghelas ostiuzione - g6/07/21
Led . . - armatura stradale
Via dei Lupinelli Mt. | 15 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Portella palo Grande
9 06/07/21 Ghelas Via Agatocle N.31 Sostituzione 06/07/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 50w
armatura stradale
Sost.| 1 Portella palo Piccola
10 07/07/21 Ghelas Via Leoncavallo Controllo impianto | 07/07/21
Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5mm
11 | Pro9etO | g7/07/21 Ghelas Via L. Muratori N.g7 | _ SOSHUZIONe 1 750,51 15ost.| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
utiliz | 1 Adattatore per armatura
stradale
Progetto . . Sostituzione
12 07/07/21 Ghelas Via della Brughiera 07/07/21 | Mmt. | 10 Cavo fror 3G 1.5mm
Led armatura stradale
Sost.| 1 Portella palo Piccola
Sost.| 1 Portella palo Grande
13 | Progeto | g7/07/51 Ghelas Via Stella del Mare Sostituzione | 7107151 |sost.| 6 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
Richiesta Sost.| 1 Lampada Led 35W
14 telefonica 08/07/21 | Settore LL.PP. Vico Infurna Controllo impianto | 08/07/21
Sost.| 1 Portalampada E27
Richiesta . .
15 telefonica 08/07/21 | Settore LL.PP. Vico Cadorna Controllo impianto | 08/07/21 |Sost.| 1 lampada G12 150w
16 | Richiesta | 5e,0701 | Settore LLpp. | Via Federico lldi Svevial oy imbianto | 08/07/21 | Mt | 15 Cavo fror 3G 1.5mm
telefonica di fronte come da Luca
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
17 Rlchles_;ta 08/07/21 | Settore LL.PP. V"'?‘ Federico Il di Sve_wa Controllo impianto | 08/07/21 |Sost.| 1 Portella palo Piccola
telefonica di fronte Bar Dolcevita
Progetto Sostituzione Sost| 1 Fusibile
18 9 08/07/21 Ghelas Via della Brughiera 08/07/21
Led armatura stradale
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50w
P it Sostituzi Mt. | 15 Cavo fror 3G 1.5mm
19 | ""9%M0 | 0gi07/21 Ghelas Via del Riso ostituzion® | 4g/97/21
Led armatura stradale
Sost.| 5 Armatura stradale Led 50w
20 77692 08/07/21 Assessorato C/so V. Emanuele N321 Attivazione punto 08/07/21 Creato punto luce per la visione della finale
Sport luce Europea 2021
P t \\//Ig?/t;igfﬂs Sostituzi Sost.| 4 Armatura stradale Led 50w
21 | "9 | 0g/07/21 Ghelas : ostiuzione - g9/07/21
Led Via S. Alessandro armatura stradale .
. Sost.| 2 Fusibile
Via Caruso
p it V\I/?adde élleni%to Sostituzi Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
22 | "T°9%M0 1 0g/07/21 Ghelas ostiuzione - g9/07/21
Led ) armatura stradale
Via dell'Orzo Mt. | 15 Cavo fror 3G 1.5mm
23 Progetto 09/07/21 Ghelas Via della Saponara Sostituzione 09/07/21 |Sost.| 3 Armatura stradale Led 50w
Led armatura stradale
Sost.| 1 [Lampada Vaporidi Sodio| 150W
Sost.| 1 [ Reattore Vaporidi Sodio | 150W
Richiesta . . - .
24 telefonica 09/07/21 | Settore LL.PP. Via delle Noci Controllo impianto | 09/07/21 |Sost.| 1 Accenditore 70X400
Sost.| 1 Portella palo Piccola
Sost.| 1 Fusibile
25 12/07/21 Ghelas Via Vallotti Controllo impianto | 12/07/21 |Sost.| 1 Lampada Led 50w
26 12/07/21 Ghelas Via Nilo Controllo impianto | 12/07/21 |Sost.| 1 Lampada Led 50w
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Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
. . Somtitn utiliz | a AdattatosrteIr ;Jde;l :rmatura
27 | T1O9NO | 1000721 Ghelas Porto rifugio ostituzione | 15167/21
Led armatura stradale
Mt. | 40 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 4 Conchiglia Grande
28 Progetto 12/07/21 Ghelas Via Molinari Sostituzione 12/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 100w
Led armatura stradale
29 Progetto 12/07/21 Ghelas Via Lecce N.275 Sostituzione 12/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
30 Progetto 12/07/21 Ghelas Via Garibaldi N.84 Sostituzione 12/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
31 | Progeto | 45107121 Ghelas Via Bevilacqua N.60 | SOSttuZIone 150051 |sost.| 2 | Armaturastradale Led | 50w
Led armatura stradale
32 | Progeto | 45107701 Ghelas Via Mazzini N.82 Sostituzione | 450751 sost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
33 Progetto 12/07/21 Ghelas Via Sammito Sostituzione 12/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
34 Progetto 12/07/21 Ghelas V|a_1 Asia angolo Sostituzione 12/07/21 | Sost.| 2 Armatura stradale Led 50w
Led Via Argentina armatura stradale
35 Progetto 12/07/21 Ghelas Via Legnano N.331 Sostituzione 12/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50w
Led armatura stradale
36 | F1O98M0 | 43107/21 Ghelas Via Amburgo Sostituzione | 4510759 fsost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
Richiesta Sost.| 1 Lampada Led 55W
37 telefonica 13/07/21 | Settore LL.PP. | Via Timoleone N.36/38 | Controllo impianto | 13/07/21
Sost.| 1 Fusibile
Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Progetto . Sostituzione
38 13/07/21 Ghelas Via della Saponara 13/07/21 |Sost.| 1 Portella palo Grande
Led armatura stradale
Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5mm
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
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Sost.| 12 Armatura stradale Led 50W
P ft Via del Mai Sostituzi Sost.| 1 Portella palo Grande
39 | T1O9%M0 1 13107/21 Ghelas 'a del Mais € zona ostituzione | 13/97/21
Led adiacente armatura stradale .
Sost.| 6 Fusibile
Mt. 20 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Progetto Sost.| 16 Plafoniere Tao FBT
40 Lg d 13/07/21 Ghelas Giardino dell'Auriga | Controllo impianto [ 13/07/21
Sost.| 16 Lampada Led 36W
Mt. 5 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
Utiliz.| 9 Riduzione palo
Progetto v Sostituzione
41 14/07/21 Ghelas Porto rifugio 14/07/21 | Mt. | 90 Cavo fror 3G 1.5mm
Led armatura stradale
Utiliz.| 18 Mammut 2.5mm
Sost.| 9 Portella palo Grande
Sost.| 5 Armatura stradale Led 50W
Progetto N o Sostituzione
42 13/07/21 Ghelas Giardino dell'Auriga 14/07/21 |Sost.| 12 Lampada Led 36W
Led armatura stradale
Sost.| 12 Plafoniere Tao FBT
Sost.| 2 Globi
43 15/07/21 Ghelas Via S. Cristoforo N.4 | Controllo impianto | 15/07/21
Sost.| 2 Lampada Led 25w
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Inst. [ 4 Faro Led 200w
pi delle Tre Port Mt. | 20 Cavo fror 3G 1.5mm
44 15/07/21 Ghelas 1azza detie 1re FOMe | ontrollo impianto | 15/07/21
Area Fitness . .
Utiliz.| 4 Collari per faro
Utiliz.| 40 Fascette PVvC
45 15/07/21 Ghelas Vico Cataldi Controllo impianto | 15/07/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
Utiliz.| 1 Staffa per faro
Inst. | 1 Faro Led 200w
Via Federico Il di Svevia| Posa Monumento
46 73865 29/06/21 Assessorato di fronte e creazione punto 08/07/21 Mt. | 15 Cavo fror 3G 1.5mm
Sport . . 09/07/21
Gaurdia Costiera luce
Sost.| 1 Portella palo Grande
Utiliz.| 2 Cemento rapido
47 Progetto 15/07/21 Ghelas Via A. Vespucci Sostituzione 15/07/21 |Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
48 pr(l)_geztto 13/07/21 | Settore LL.PP. Via delle Dune Controllo impianto | 15/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Sost.| 4 Portella palo Grande
Progetto Utiliz.| 10 Mammut 2.5mm
49 Lg d 16/07/21 Ghelas Porto rifugio Controllo impianto | 16/07/21
Mt. | 40 Cavo fror 3G 1.5mm
Utiliz.| 4 Riduzione palo
Inst. | 1 Timer astronomico
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Progetto Sostituzione Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
50 9 16/07/21 Ghelas Via Attica stituz! 16/07/21
Led armatura stradale . Adattatore per armatura
Utiliz.| 6
stradale
51 | Progetto | 1907101 Ghelas Via Di Stefano Sostituzione | 4 q,0751 5ost| 6 | Armatura stradale Led | 100w
Led armatura stradale
52 Progetto 19/07/21 Ghelas Via Barbabianca Sostituzione 19/07/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
53 Progetto 19/07/21 Ghelas Via Ticino N.7 Sostituzione 19/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
54 19/07/21 Ghelas Cia C. Zucchetto Controllo impianto | 19/07/21 Sost.| 1 Timer astronomico
Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
Mt. [ 60 Cavo fror 3G 1.5mm
p it Sostituzi Sost.| 6 Portella palo Grande
55 | 09O | o0/07/21 Ghelas Porto rifugio ostituzion® | 54/07/21
Led armatura stradale - Adattatore per armatura
Utiliz.| 6
stradale
Inst. 1 Faro Led 200W
Utiliz.| 1 Staffa per faro
56 Progetto 20/07/21 Ghelas Via Borsellino Sostituzione 20/07/21 |Sost.| 15 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
Sost.| 1 |Lampada Vaporidi Sodio| 150W
57 20/07/21 Ghelas Via Passaniti N.78 Controllo impianto | 20/07/21 |Sost.| 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150W
Sost.| 1 Accenditore 70X400
Sost.| 3 Cantattore 40A
58 20/07/21 Ghelas Porto rifugio Controllo impianto | 20/07/21
Sost.| 6 Fusibile
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
Sost.| 1 |Lampada Vaporidi Sodio| 150W
59 20/07/21 Ghelas Via Cocchiara Controllo impianto | 20/07/21 |Sost.| 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150W
Sost.| 1 Accenditore 70X400
60 | FTO%M0 | 51/07/21 Ghelas Via Borselino Sostituzione | 5110751 |sost.| 8 | Armaturastradale Led | 50w
Led Via P. Orsi armatura stradale
Richiest Via C . | Sost.| 1 Lampada Led 35W
61 ICNeSa | 51/07/21 | settore LL.PP. 1a ~aserta angoio Controllo impianto | 21/07/21
telefonica Via Biviere
Sost.| 1 Portalampada E27
62 Progetto 21/07/21 Ghelas Via S. Giorgio N.6 Sostituzione 21/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50w
Led armatura stradale
p it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
63 | 09O | 21/07/21 Ghelas Via Ponchielli N.19 ostituzion® | 51/67/21
Led armatura stradale . Adattatore per armatura
Utiliz.| 1
stradale
p it Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
64 | 090 | 2150721 Ghelas Via Strauss N.18 OSHILZIONE | 51 /07/21
Led armatura stradale . Adattatore per armatura
Utiliz.] 1
stradale
Sost.| 7 Armatura stradale Led 50W
p it Sostituzi Utiliz.] 7 Riduzione palo
65 | 09O | o1/07/21 Ghelas Porto rifugio ostituzion® | 51/97/21
Led armatura stradale
Mt. | 70 Cavo fror 3G 1.5mm
Sost.| 7 Portella palo Grande
66 Progetto 22/07/21 Ghelas \_/|a Cappuccini . Sostituzione 22/07/21 |Sost.| 5 Armatura stradale Led 50w
Led Via E. Romagnoli armatura stradale
67 Progetto 22/07/21 Ghelas Via Anzani Sostituzione 22/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
68 | TTO%M0 | 5507721 Ghelas Via degli Ulivi Sostituzione | 550751 fsost| 1| Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
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Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
Progetto . . -
69 Led 22/07/21 Ghelas Via Borsellino Controllo impianto | 20/07/21 | Inst. | 1 Faro Led 200w
Inst. 1 Faro Led 100
Sost.| 12 Armatura stradale Led 50W
p it Sostituzi Mt. [ 20 Cavo fror 3G 1.5mm
70 | T1O9NO | 5010701 Ghelas Via dell Artemisia ostiuzion® | 55107/21
Led armatura stradale .
Sost.| 8 Fusibile
Utiliz.|] 2 Rotoli nastro isolante Grande
71 | Progetto | oo07i21 Ghelas Via Rubens Sostituzione | 5510751 sost| 2 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
72 | Progeto | oo07/21 Ghelas Via Lecce N.414 Sostituzione | o701 Isost.| 1 | Armatura stradale Led | 50W
Led armatura stradale
73 Progetto 22/07/21 Ghelas Via Solferino N.56 Sostituzione 22/07/21 [Sost.| 1 Armatura stradale Led 100w
Led armatura stradale
Sost.| 1 Globo
Via delle Begonie angolo -
74 22/07/21 Ghelas . . Controllo impianto | 22/07/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35W
Via del Ribes
Mt. | 10 Cavo fror 3G 1.5mm
75 | Progeto | oa07/21 Ghelas Via Brescia Sostituzione | ,40701 Isost.| 1 | Armatura stradale Led | 50W
Led armatura stradale
76 Progetto 23/07/21 Settore LL.PP. | Via dei Caduti del mare Sostituzione 23/07/21 |Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
Progetto Sostituzione Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
77 9 23/07/21 Ghelas Via Ausonia N.56 stituzl 23/07/21
Led armatura stradale . Adattatore per armatura
Utiliz.] 1
stradale
78 | Progetto | oa07101 Ghelas Via dell'Edera Sostituzione | 540751 |sost| 4 | Armatura stradale Led | 100w
Led armatura stradale
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Sost.| 1 |Lampada Vaporidi Sodio| 150W
79 23/07/21 Ghelas Via del Salice Controllo impianto | 23/07/21 |Sost.| 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150W
Sost.| 1 Accenditore 70X400
go | PrO9etO | 5307701 Ghelas Via dell'Artemisia Sostituzione | 54,0751 gost| 2 | Armatura stradale Led | 100w
Led armatura stradale
Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Mt. 10 Cavo fror 3G 1.5mm
p it Via S.M. dedli Angeli Sostituzi Sost.| 1 Portella palo Grande
g1 | "TO9CN0 | 53107721 Ghelas 1a 5. V. degll ANGEl OSHILZIONE 1 53/57/21
Led angolo Via delle Ninfee | armatura stradale .
Utiliz.] 1 Bullone con dado 12mm
Utiliz.| 1 Capicorda 12mm
Utiliz.| 1 Pettine
Sost.| 1 |Lampada Vaporidi Sodio| 150W
82 23/07/21 Ghelas Via Rossini N.54 Controllo impianto | 23/07/21 |Sost.| 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150W
Sost.| 1 Accenditore 70X400
83 Progetto 26/07/21 Ghelas Via delle Primule Sostituzione 26/07/21 |Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
84 Progetto 26/07/21 Ghelas Via delle Ortensie Sostituzione 26/07/21 |Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
85 Progetto 27/07/21 Ghelas Via delle Ortensie Sostituzione 27/07/21 |Sost.| 10 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
86 Progetto 27/07/21 Ghelas Via dei Gerani Sostituzione 27/07/21 |Sost.| 8 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
g7 | Prog9eto | 52107701 Ghelas Via Scarlatti Sostituzione | 500701 sost| 5 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
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88 Progetto 27/07/21 Ghelas Via Cavaleri Sostituzione 27/07/21 |Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
89 Progetto 27/07/21 Ghelas Via P. della Francesca Sostituzione 27/07/21 |Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
Progetto ) N
20 Led 27/07/21 Ghelas Vico S. Roco Controllo impianto | 27/07/21 | Inst. 1 Faro Led 200W
91 27/07/21 Ghelas Via Federico Il di Svevia| ~ RHACIMENto | o001 | ygiz| 1 | Sacco di cemento per
pozzetto rifacimento pozzetto
92 27/07/21 Ghelas Zona Femmina Morta | Installazione palo | 27/07/21 | Inst. | 1//2 Sgcco di cgmento per
installazione palo
Progetto Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
93 Lg d 27/06/21 Ghelas Via Stella del Mare Controllo impianto | 27/07/21
Inst. 1 Faro Led 200W
94 | PTO9CUO | 580721 Ghelas Via Liguria N.7 Sostituzione | 5a0751 sost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
g5 | Pro9eto | He07/21 Ghelas Via Ermocrate N.197 Sostituzione | »a0751 Isost.| 1 | Armatura stradale Led | 50W
Led armatura stradale
96 Progetto 28/07/21 Ghelas Via dei Mirtilli Sostituzione 28/07/21 |Sost.| 6 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
97 Progetto 28/07/21 Ghelas Vico S. Antonio Sostituzione 28/07/21 |Sost.| 2 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
98 Progetto 28/07/21 Ghelas Via delle Sirene Sostituzione 28/07/21 |Sost.| 4 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
929 Progetto 28/07/21 Ghelas Villetta Settefarine Sostituzione 28/07/21 |Sost.| 16 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
100| PrO9eMO | 50721 Ghelas Via Martorana N.7 Sostituzione | »o01 51 |sost.| 1 | Armaturastradale Led | 50W
Led armatura stradale
101 Progetto 29/07/21 Ghelas Via del Sarto N.2-22-38 Sostituzione 29/07/21 |Sost.| 3 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
Sost.| 1 Globo
102 29/07/21 Ghelas Via Psticci N.9/11 Controllo impianto | 29/07/21 |Sost.| 1 Lampada Led 35w
Utiliz.] 1 Riduzione 100/60

Pagina 13 di 17



Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi programmati

Luglio 2021
N. Email Data Richiedente Luogo Intervento _T|polog|a Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Speci. Squadra
Fax Pec intervento
103 Progetto 29/07/21 Ghelas Via della Ruta Sostituzione 29/07/21 |Sost.| 9 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
104 Prigztto 29/07/21 Ghelas Villetta Settefarine Controllo impianto | 29/07/21 |Sost.| 19 | Armatura stradale Led 50w
105| P10980 | 3007721 Ghelas Via Moscato N.18 Sostituzione | 500751 sost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
106| P09 | 300721 Ghelas Via Lipari N.64-84 Sostituzione | 0701 sost| 2 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
107 Progetto 30/07/21 Ghelas Via Mecadante Sostituzione 30/07/21 |Sost.| 8 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
108 Progetto 30/07/21 Ghelas Via S. Giorgio N.24 Sostituzione 30/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50w
Led armatura stradale
P t Sostituzi Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
109| " "O9M0 | 30/07/21 Ghelas Via A. Boito N.29 OSHLZIONE 1 30/57/21
Led armatura stradale . Adattatore per armatura
Utiliz.| 1
stradale
110| Pr0980 | 5007721 Ghelas Via Ermocrate N.189 Sostituzione | 0701 gost| 1 | Armatura stradale Led | 50w
Led armatura stradale
111 Progetto 30/07/21 Ghelas Via Corsica N.4 Sostituzione 30/07/21 |Sost.| 1 Armatura stradale Led 50W
Led armatura stradale
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi d'emergenza

Luglio 2021
N. FE:("?::C Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data int. | Tip. | N. Materiale utilizzato Spec. | Squadra
Tagliato e rimosso palo della pubblica
1 03/07/21 Ghelas Via Gentile Palo bucato 03/07/21 illuminazione bucato alla base, punto luce
messo in sicurezza
2 03/07/21 Ghelas Via Mat.teottl - Via Appia Lavori edili 03/07/21 leammgnto _cordolo tom_blnq d ispezione e basi
Via Schubert dei pali della pubblica illuminazione.
. . . Controllo quadro elettrico e sostituzione cavo
3 05/07/21 Ghelas Via del Fieno Zona al buio 05/07/21 bruciato, prova e ripristino impianto.
S.S. 115 per Manfria . Controllo amperometrico ed voltmetrico
4 05/07/21 Ghelas zona bar 3P Zona al buio 05/07/21 dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
5| 477 | 0s/07/21 VV.UU. Via delle Begonie angolo| . i orsolant | 05/07/21 Riposizionati cavi penzolanti.
Via del Ribes
. . . Piazza Orione angolo . L'impianto di che trattasi non & di N/S
6 Email 09/07/21 | Fausciana Mirko Via Deneb Colonnina caduta| 13/07/21 competenza
util. 4 Giunti lineari
7 19/07/21 Ghelas Via P. Orsi Cavi tranciati 19/07/21 | Util. | 1 Rotolo nastro isolante
Ripristino cavi tranciati
Si riscontra la manzanza di energia elettrica nel
8 21/07/21 Ghelas Via Cappuccini Zona al buio 21/07/21 contatore, si € provcveduto ad avvisare la
squadra Enel per i provvedimenti del caso.
9 535 23/07/21 VV.UU. Via Venezia Semaforo guasto | 23/07/21 Manutenzionato semaforo
Cablata cassetta di derivazione, ripristino cavi
10 23/07/21 Ghelas Via Minerbio Zona al buio 23/07/21 | bruciati, manutenzianate n.3 armature stradali,
prova e ripristino impianto.
' . . Tagliato e rimosso palo divelto, punto luce
11 23/07/21 Ghelas Via Moroni N.2 Palo divelto 23/07/21 Mmesso in sicurezza
12 26/07/21 Ghelas Via Borsellino Assistenza | 5575 | FOMta assistenza tecnica alla Ditta Trubia per
tecnica ripristino cavi elettrici tranciati durante lo scavo,
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi d'emergenza

Luglio 2021
N. FE:("?::C Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data int. | Tip. | N. Materiale utilizzato Spec. | Squadra
pi les. T Controll Sost.| 3 Lampada Led 35W

13| Email | 28/07/21 | Settore LL.PP. lazzaie 5. feresa ~ontrotio 29/07/21

Valse impianto .

Sost.| 3 Globi
14| Richiesta | 50,0751 | settore LL.PP. S.5.115 Km.216 Palo divelto | 30/07/21 | 29!1ato € rimosso palo divelto causa incidente,
telefonica punto luce messo in sicurezza
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Report manutenzione pubblica illuminazione

Interventi di reperibilita

Luglio 2021
Email - . i . - . -
N. Fax Pec Data Richiedente Luogo intervento Richiesta Data int. | Tip. [ N. Materiale utilizzato Spec. Squadra
Via Rio de Janeiro Tagliato e rimosso palo della pubblica
1 470 02/07/21 VV.UU. ' Palo pericolante | 02/07/21 | illuminazione pericolante, punto luce messo in
angolo Via Lota .
sicurezza
Via Federico Il di Svevi Sost.| 1 Portella palo Grande
2| 475 | 030721 VV.UU. 'a Federco 1l dl SVEVIa| v scoperti | 03/07/21
di fronte N.32 . S
Cavi messi in sicurezza.
3| 493 | 090721 WW.UU. Via delle Palme Zonaalbuio | 09/o7/21 | NOn i riscontra nessuna zona al buio, ma
alcune lampade spente da sostituire.
Richiesta Amministratore Sost| 1 Contattore 40A
4 . 10/07/21 Via Cappuccini Zona al buio 10/07/21 - -
telefonica Ghelas Controllo amperometrico ed voltmetrico
dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
5 | Richiesta | 5/07),, | Coordinatore Via Rio de Janeiro Telecamera | 4 507/51 Punto luce messo in sicurezza.
telefonica Ghelas caduta
6 504 14/07/21 VV.UU. Via Ambrica N.20 Palo pericolante | 14/07/21 Punto luce messo in sicurezza.
Via Eederico Il di Svevia Colonnnina Cabina elettrica di competenza Enel, si
7 530 21/07/21 VV.UU. : o elettrica 21/07/21 provveduto ad avvisare i VV.UU. Per i
di fronte La Conchiglia . ! )
danneggiata provvedimenti del caso
8 Rlchlegta 21/07/21 VW.UU. Via FL_lentes e zona Zona al buio 21/07/21 Clt_)ntr_ollo amperome’Frlc_o _ed voltmetrico
telefonica limotrofa dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
9 Rlchlegta 24/07/21 Vice Sindaco . C.V.I_Emanugle . Rimozione 24/07/21 Rimozione coperture pannelli ZTL
telefonica Via Federico Il di Svevia coperture
10 546 27/07/21 VV.UU. Via G.N. Bresmess N.87 Palo divelto 27/07/21 Rimosso palo segnaletico divelto.
In seguito ad un incidente stradale si e dovuto
11 551 29/07/21 VV.UU. Via P. La Rosa nei Palo divelto 29/07/21 procedere al taglio e alla rimozione di un palo

pressi del PalaCossiga

della pubblica illuminazione divelto, punto luce
messo in sicurezza.
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